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Hitabldsari td. Novenco VLB—33
Motor 240V
Hradabreytir med prepum

Loftmagn: 2000 m?*/h

Afkost: 13 kW
Vatn: 80/40 C,
Lofthiti 10 C
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Onefnd mal eru mm.
HL Handlaug
SV Skolvaskur
VS Salerni
SB Sturtubad
GN1 Golfnidurfall m. hlidarstat
GN2 Golfnidurfall  an hlidarstits
NF1 Nidurfall an vatnsldss 950
PN paknidurfall
Framrés hitaveitu
— — — — Bakras hitaveitu
— — — — Heitt neysluvatn
- Kalt neysluvatn
— - - - — Blandad neysluvatn
— — = — Frostlagarkerfi

Onefnd mal eru mm.

Allar stdlpTpur i hita— og neysluvatnslagnir skulu
vera af bestu tegund, svo og oll tengistykki.
Einangrun & pipur skal vera minnst 15 mm.
Pipur fyrir kalt vatn skal vefjo med plasti

adur en per eru einangradar.

Efni og vinna skal vera i fullu samremi vid gildandi
reglugerdir og stadla.
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Undirritun samremingarhdnnudar:

VARMASKIPTAKERF| LOFTRASINGAR

A delukerfi er 30% frostlogur, hitastig 30/70 C
Hitaveita 75/40 C, 45 kW

Oryggisloki  opnun 0,35 MPa

Dela 12001/h gegn 40 kPa

Varmaskiptir (plotu) gerdur fyrir 1MPa pristing
Mesta prystifall @ badum hlidum 15 kPa

Pensluker med pind gert fyrir 2 Iitra rdmmals—
breytingu og forprysting 0,05 MPa prysting.
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