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Öruggt svæði hreyfihamlaða
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SKÝRINGARTEXTI:
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Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00
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Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.
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Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
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HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.
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YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

4

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.310

Grunnmynd kjallari

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

Kjallari ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM
2 2023.04.18 Stækkun lóðar m.m. ÞM

3 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

4 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM



aa aa

ac ac

ab ab

aI aII aIII

aIV aV aVI aVII

15
0

10
10

0
15

0

2115 1000 1170 1000 3575 1040 2390 1000 300 1040 1250 1000 2810 1000 300 1040 1250 1000 570
150

2440 4960 350

15
0

35
70

65
30

15
0

HSL

HO

LR GN

RT
OK

DS

--
E

I9
0-

-
R

-w
55

dB

GN

10
40

0

24850 150 7600 150 14650 150

15
0

44
0

18
00

27
0

10
00

60

9.8 m²
Svefnh.

30
0

33
00

40
0

17
00

15
0

13
00

10
0

24
50

4450 100 3350 100 2000

15
0

19
80

12
0

36
00

3000 100 2800 100 1650 100

--EI60--

0113

Íbúð
0102

0112 0111

Verslun
0101

0108

íbúð
0103

íbúð
0104

íbúð
0105

0116 0109 0115

16.0 m²
Vagnar

10.0 m²
Anddyri

24.3 m²
Forrými- tr.

11.2 m²
Svefnh.

36.7 m²
Alrými

6.0 m²
Bað

9.8 m²
Svefnh.

2.3 m²
Forst.

11.2 m²
Svefnh.

36.7 m²
Alrými

6.0 m²
Bað

2.3 m²
Forst.

5.5 m²
Forst.

3.9 m²
ÞV

11.6 m²
Svefnh.

8.9 m²
Svefnh. 5.7 m²

Bað

33.4 m²
Alrými

9.0 m²
Gangur

6.9 m²
Svefnh.

5.5 m²
Svalir

5.5 m²
Svalir

5.5 m²
Svalir

6.7 m²
Svalir

35
70

1800

0114 8.0 m²
Sprinkler

52.1 m²
Verslun

5.6 m²
HC WC

7.9 m²
Starfsm.11.2 m²

Svefnh.

36.7 m²
Alrými

6.0 m²
Bað

9.8 m²
Svefnh.

2.3 m²
Forst.

0107

0106

56
80

20
0

18
50

15
0

18
00

20
0

18
00

2500 200 1700 250 2550

P
ós

tk
as

sa
r

Inndæling 
slökkviliðs 

svalir yfir svalir yfir

15
0

25
60

80
0

20
41

80
0

17
9

15
0

1740 1000 550 1040 1000 1000 1670 2000 500 1450 500 2000 200 150

4400 100 965 100 1635

2950 150 1300 100 2700

18
30

10
0

18
90

40
0

54
80

50
19

80
10

40
0

150 3575 1800 1215 1000 2460 1300 250 1000 250 1000 250 1300 2050 1300 250 1000 250 1000 250 1300 5250 2250 1950 1300 250 1000 250 1000 250 1300 2050 1300 250 1000 250 1000 250 1300 450 150

Tvíburatengi 
úðakerfis. 

ÚT

ÚT

ÞN ÞN ÞN ÞNÞNÞN

ÞNÞN ÞN ÞN ÞN ÞN ÞN

ÞN

--
E

I9
0-

-
R

-w
60

dB
--

E
I9

0-
-

R
-w

60
dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

-
42dB

18
50

2800

18
50

2800

18
50

2800

10300 7400 7400 7400 7400 7500

61
00

40
00

1
1.331

2
1.331

4
1.331

3
1.331

1
1.332

ÚT

LR

Handrið 1.2m Handrið 1.2m

glerlokun (opið 50cm efst og 10 cm neðst)

opop

glerlokun (opið 50cm efst og 10 cm neðst)

Handrið 1.2m

lagnaskakt
fyrir loftræstingu 
yfir þak

150 47400 150

1.
32

0

1.
32

0

1.320

---

--
E

I6
0-

-
R

-w
55

dB

Aðkoma
Aðalinngangur 

SK: 30.20

Áshamar

Lóðarmörk

0110

MHL 6 - Sorp / 
Djúpgámar 

MHL 7 - Sorp / 
Djúpgámar 

9.1 m²
Stigi

4.3 m²
Lyfta

--
E

I6
0-

-
R

-w
55

dB

--EI60--

--
E

I6
0-

-

E
I3

0-
C

S
-

ÖSH

--E
I6

0-
-

R
-w

55
dB

29.0 m²
Svalagangur

14.1 m²
Svalagangur

11
00

43
0

R

Fyrir lóðarhönnun - sjá lóðaruppdrátt landslagsarkitekts

DS

18
30 SK: 31.48SK: 31.48

10
00

18
20

150 1900 200

Lagnir

60
0

Upphækkuð beð samkv. lóðaruppdrátt landslagsarkitekts

Möguleg verönd Möguleg verönd Möguleg verönd Möguleg verönd Möguleg verönd

Björgunarsvæði 
slökkviliðs

-
R-w43dB

-
R-w43dB

-
R-w43dB

-
R-w43dB

-
42

dB
-

42
dB

-
42dB

ÚT

2950 150 4100

29
50

75
0

10
0

17
00

40
0

38
00

200 2400

1350

4230 1002950 150 4100

29
50

75
0

10
0

17
00

40
0

38
00

200 2400

1350

44502950 150 4100

29
50

75
0

10
0

17
00

40
0

38
00

200 2400

1350

HSL

LRGN

RT
OK

DS

--
E

I9
0-

-
R

-w
55

dB

R
HO

HSL

LRGN

RT
OK

DS

--
E

I9
0-

-
R

-w
55

dB

R
HO

HSL

LRGN

RT
OK

DS

--
E

I9
0-

-
R

-w
55

dB

R
HO

8050

3
1.321

ÞN

ÞN

LYKILMYND

MHL
02

MHL-01

MHL
04

N

MHL
03

BO

DS

GN

HO

HSL

LR

OK

RT

RV

SP

SS

VEK

VV

ÞN

ÞU

ÞV

ÖSH

Björgunarop

Dyrasími

Gólfniðurfall

Handklæðaofn

Handslökkvitæki

Vélrænloftræsing

Ofnakista

Rafmagnstafla

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Spúlslanga

Varma endurvinnslu kerfi

Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir
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Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R
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Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

4

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.311

Grunnmynd 1. hæð

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

1 hæð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM
2 2023.04.18 Stækkun lóðar m.m. ÞM

3 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

4 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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ÞN

ÞN

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.312

Grunnmynd 2. hæð

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

2 hæð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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Björgunarop

Dyrasími

Gólfniðurfall

Handklæðaofn

Handslökkvitæki

Vélrænloftræsing

Ofnakista

Rafmagnstafla

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Spúlslanga

Varma endurvinnslu kerfi

Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir

Þurrkari

Þvottavél

Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R

REIxx/EIxx

Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.313

Grunnmynd 3 hæð

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

3 hæð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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Rafmagnstafla

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Spúlslanga

Varma endurvinnslu kerfi

Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir

Þurrkari

Þvottavél

Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R

REIxx/EIxx

Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.314

Grunnmynd 4. hæð

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

4 hæð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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LYKILMYND

MHL
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03
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GN
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HSL
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OK

RT

RV

SP

SS

VEK

VV

ÞN

ÞU

ÞV

ÖSH

Björgunarop

Dyrasími

Gólfniðurfall

Handklæðaofn

Handslökkvitæki

Vélrænloftræsing

Ofnakista

Rafmagnstafla

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Spúlslanga

Varma endurvinnslu kerfi

Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir

Þurrkari

Þvottavél

Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R

REIxx/EIxx

Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.315

Grunnmynd 5. hæð

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

5 Hæð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM



aa aa

ac ac

ab ab

aI aII aIII

aIV aV aVI aVII

ÞN ÞN ÞN ÞNÞNÞN

ÞNÞN ÞN ÞN ÞN ÞN ÞN

ÞN

1
1.331

2
1.331

4
1.331

3
1.331

1
1.332

61
00

40
00

10
40

0

10300 7400 7400 7400 7400 7500

50
19

80
10

40
0

48
50

48
50

1.
32

0

1.
32

0

1.320

25000 5100 17600

Aðgengi að þaki

Lóðarmörk Þak yfir svalgangi

Þak yfir svölum
halli að niðurfalli

47700

Lofttúða

Lóðarmörk

Byggingareitur

Þak yfir svalgangi

1:
40

3
1.321

Reyklosun 
úr lyftustokk
amk. 0,5 m2.

Skyggni yfir 
svölum 5. hæð

Skyggni yfir 
svölum 5. hæð

Skyggni yfir 
svölum 5. hæð

Skyggni yfir 
svölum 5. hæð

Skyggni yfir 
svölum 5. hæð

1:
40

1:
40 1:
40

1:
40

ÞN

ÞN

LYKILMYND

MHL
02

MHL-01

MHL
04

N

MHL
03

BO

DS

GN

HO

HSL

LR

OK

RT

RV

SP

SS

VEK

VV

ÞN

ÞU

ÞV

ÖSH

Björgunarop

Dyrasími

Gólfniðurfall

Handklæðaofn

Handslökkvitæki

Vélrænloftræsing

Ofnakista

Rafmagnstafla

Inntak Rafveita

Vatnsúðakerfi (sprinkler)

Spúlslanga

Varma endurvinnslu kerfi

Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir

Þurrkari

Þvottavél

Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R

REIxx/EIxx

Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.316

Þakmynd

29.04.2024

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

þak ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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Vatnsúðakerfi (sprinkler)
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Inntak Vatnsveitu

Þakniðurfall / Svalir

Þurrkari

Þvottavél

Öruggt svæði hreyfihamlaða
+ Samskiptabúnaður

SKÝRINGARTEXTI:

Gólfkóti.

R

REIxx/EIxx

Rýmisnúmer.

Hurð númer.
Hurð brunatákn.
Hurð hljóðkrafa.

GK:00.00

GK:00.00

0101

Gólfkóti.

Brunaskil.

Reykskynjari.

Stigleiðsla.

R´w 42dB Hljóðkrafa.

Inndæling Stigleiðslu.

ÚT Merktur útgangur.

XX m

Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis.

Brunaslanga.

EWxx Takmörkun á hitageisla.

XXX
EI₂ 30 CSm
R´w 42dB

Tvíburatengi úðakerfis.

LYKILMYND

MHL
02

MHL-01

MHL
04

N

MHL
03

Öll mál eru í mm. Mælið ekki af teikningum. Öll mál athugist á staðnum.  Ósamræmi í teikningum og vafaatriði skal tilkynna arkitektum strax.

MKV.:
VERKNR. RAÐNR. ÚTGÁFA

HANNAÐ / TEIKN.:
YFIRFARIÐ:

BLAÐST.:

BR. DAGS. BREYTING. TEIKN.

A1

YFIRF.

Reykjavík:

Laugarvegur 178, 105 Reykjavík, kt: 550811-0650 S:571-4560, tendra@tendra.is, www.tendra.is

TENDRA

Jóhann Sigurðsson Arkitekt FAÍ kt: 030874-3239

Þorleifur Eggertsson Arkitekt FAÍ kt: 040163-4849

Þórarinn Malmquist Arkitekt FAÍ kt: 031071-5269

A R K I T E K T Ú R

Hönnuður aðal- / séruppdrátta

Hönnunarstjóri

As indicated

3

Áshamar 42 til 48 -221 Hafnarfjörður

ÞE / ÞM
ÞM

2019.15 1.331

Þversnið

10.10.2023

H-L9A-42

AÐALUPPDRÆTTIR

Áshamar 42 - MHL 1

1 : 100

trappa ---

1 : 100

Lyfta ---
1 : 100

verslun ---

1 : 100

íbúð ---

1 2022.04.29 1. útgáfa ÞM

2 2023.10.10 Breytt skráning og eignarhald á geymslum.
Inntak.sameinað lagnarými. Reykl. kj., þakkótar m.m

ÞM

3 2024.04.29 Hætt við gat í þaki svalagangs og innihurðir forstofu
valkvæðar.

ÞM
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