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M ek | BYGGINGALYSING
e, Breytingar a niiverandi byggingum
;‘"___ T | S | ' : Tengigangi fr4 bliningsadsttdu ad [hrdttahist verdur braytt og hann staekkadur svo hann pjéni baedi nliverandi
e . e Eﬁ knattspyrnuhisi (Risanum) og nyju knattspyrnuhisi sem ni er sott um,
@rrer P L rosss fbrottahis og adliggjandi byggingar sja brunahénnun EFLU 2249-003-55-SKB-001-V05 Brunahonnun Kaplakrika.
S Merkingar verda utanhiss vegna rymingar Ur iprottahisi fil sudurs og visar f6lki Ot Gr sundinu tit austurs, Skilti verda alyst med
s almennri lysingu sem og neydarlysing (10 ix) verdur utanhiiss i sundinu.
YL ¥ Nyjar framkvaemdir
i = Steekkadur tengigangur og nytt knattspyrnuhds sunnan [préttahdss.
; no Skipulag svadisins
Byggingareitur hefur verid fluttur 4 metra fil sudurs mv. niverandi deiliskiputag, hér visast | bréf hénnudar med erindinu.
A Stigur sunnan knatthlss hefur verid breikkadur il ad lidka fyrir adkomu a8 hiisinw. Sunnan iprotiahiss eru 8 bilastaedi.
El 5700 e - Byggingamagn / Nytingarhiutfall
; Al Fermetrar (britta)
; Nytt iprétiahlis og tengigangur 1651,7
‘ Byggingamagn &dur 14.251,4
. 0 Byggingamagn eftir 15.903,1
3 ; ! Leder: 977124
g Prosal : Nitingarhlutfall fyrir: 0,15
4600 P ! Fuom o Nytingarhlutfall efiir: 0,16
‘13 il2 . Hamarksbyggingarmagn a 166 an bilastzedahtss er 43.500m2 og hamarksnytingarhlutfall 0,43Hamarksbyggingarmagn a 168
! l (1l med bilasteedahsi er 48.125m2 og hamarksnytingarhlutfall 0,49
0102 | | NYTT KNATTSPYRNUHUS
il ] i Almennt
i . T ' Husid er stadlad stalgrindarhis( Best-Hali@), dikkiztt, byggt a steyptum undirstium.
T Tengigangur Ibrottaht _ I6kendur og gestir munu nyta pa sameiginiegu adstidu sem fyeir er | neerfiggjandi byggingum ss. biiningsadsiddu, reestingu og
362,9 m? | préttahus i salemi.Hamarksfitdi i knattspyrnuhis er 500 manns,
1.942,4m? é Q Adkoma
mi| MHL 10 } % K: 1871 i ;\ékgma.as‘knattspyrnuhﬂsi er um tengigang fré buningsadstodu
;i : UndirstGéur eru steyptar. Steyptir vegair erv upp I tveggja metra haso par sem vio tekur burBarvirki dr stali. Burdarvirki verour
v ot} Vet e REIB0 og R60.
L 750 Utveggir og pak
| Utveggir og bak eru klaedd tvaftidum PVC hidudum og akryliékkudum polyesterdik.
; ol Brunamotstada duks er B-s2-d0 skv. stadli EN13501-1.
I ' al: Golfefni
o i Golfefni | iprottahisi er gervigras, sja ndnar i kafla um brunah&nnun
} 3 1 Hurdir
- Allar hurdir eru alhurdir.
I H Upphitun
oIl K. 90,86 — 1o Ekkier rqiknaé med ad upphitun hiss nai stofuhita. Leitast verdur vid ad nota Gtkast fra ibrottahdsi il upphitunar med hjalp
@ dhad : biasara. A kéldustu dégum er gert rad fyrir ad beeta megi inn 4 kerfid beint fra hitaveitu.
nz) Loftreesing
i j Laftraesing verdur vélraen.
. TENGIGANGUR
Knattspyrnuhis ; _ Burdarvirki
2.960,0m? == st maninein, Burdarvirki eru stalgrind a steyptum undirstgdum.
@ k2020 S : l:ltveggir og pak
| 2 Utveggir og bak eru Ur polycarbonate einingum,
el ! Brunamdistada einiga er B-s1-d0 skv. stadli EN13501-1.
; } Gotfefni
1aest hiio | : s . P P . Fé ﬁﬁfg{:l i tengigangi er steyptar helfur
—1[/\[ | B e L R — < . Alfar hurdir eru alhurdir.
m o Loftreesing
@ Nattiruleg loftressing verdur | tengigangi med pakeiningum ad Risanum®.
R Lo K 19.70 4@ ] . . Upphitun
® : S LA K067 @ K 1967 L 19'607 Engin upphitun verdur { tengigangi.
§ ‘% (- -~ . . - - - . o ALMENNT GILDIR FYRIR BADAR BYGGINGAR
Lo i © G © ‘ U-gildi byggingarhiuta - .
S - s - 3 U-gildi byggingarhiuta verda i samraemi vid tflu i 180 gr. Byggingarreglugerdar nr. 112/2012
€[Smm= S g[5==vIc S—— ‘1067 - Fraveitukeri
ol 3000 3000 - ‘ ‘ ' ' 3000 b K15 : Tengt verdur vid ndverandi lagnakerfi [60arinnar.
N = I — o r__‘_\_\‘ ‘ Txknikerfi og lagnaleiir
T i : Teeknikerfi verdur tengt ntverandi byggingum. Lagnaleidir verda adgengilegar til endurnyjunar og hiénustu og lagnaefni valid
A Upplyst leidarmerking & 8 midad vi§ gitdandi stadla og godar venjur um bryggt og hagkvazmni.
vegg knattspyrnuhiss 4 = II:r:‘nava;f:ir‘; samantekt
: otkunarskiimalar
. 2 : = Byggingin er | notkunarfiokki 2.
Skabrautyi = Hamarksfjoldi er 600 manns vié iprottaidkun. Syningahald er ekki leyft i husinu.
L 1 % Reiknad er med hamarks brunaalagi 100M)/m2
R ( Brunahdifun
r : = Knatth(sid og tengibyggingin verdur eitt megin brunhdif med ndverandi knatthisi Risanum.
= 4 Burdarvirki
- 2 Steyptir vegair og undirstodur eru R60. Stalburdavirkid er évarid en jafngildir R60. Sja kafla um hitamyndun og
pr g i N :;efyk[lfsu;. B;uraarvirki tengigangs er dvarid stalvirki.
th % irbordsefni
= i b 0101 8 Veggkizdningar T knatthiisi innan- og utanhdss upp [ 2 m haed eru i flokki 1. Kiadningar i flokki 1 skulu uppfylia
‘mrzH“(? | 5 skilyrdi ST EN 13501-1 um flokkunina K210 Bs1,do.
Knatthtis - . S Dutkur sem myndar pak byggingarinnar er Gr B-efnum (B-s2, d0)
W‘ 1.288,8 m? ! o E ‘fﬁrbora golfa | knatthudst er gervigras i flokki DfL-s1 skv. iST EN 13501-1.
i 3 Utveggir og hak { tengigangi eru ur polycarbonate einingum Bs1,d0.
% K 49.70 : 3 Golfefni | tengigangl eru i flokki A2
5 F . Fiottaleidir
K 20.20::} MHL 10 o Tvaer Ghadar fldttaleldir eru dr salnum. Sja frekarl upplysingar um fidttaleidir 4 adaluppdrattum.
: =t Breidd flottaleida er 3*1,8m. Hurdir og hlid { fiéttaleidum skulu opnast i flottadtt og vera med opnunarbunad skv.
3 | iST EN 1125,
2 Ot- og neydarlysing
o S K1960 Utljés og neydartysing skal vera [ byggingunni skv. byggingarreglugers og IST EN 1838:2013: Lighting Application -
< Emergency Lighting og EN 50172:2004: Emergency Escape Lighting Systems. Stadsetning helstu Otljésa er synd 4
r 1 e O A o adaluppdrattum,
BrunavidvBrunarkerfi
/ Vidurkennt, sjdlfvirkt brunavigvérunarkerfi tengt vidurkenndri vaktstiié er [ knatthGsinu og tengigangi, hannad og
sett upp skv. reglum Mannvirkjastofnunar og IST EN 54. Adalvaktstad kerfisins er [ anddyri Kaplakrika. En par er
jafnframt skilgreind adkema slékkvilios ad byggingunni.
GRUNNMYND Loftraesikert N . .
MKY 1:200 /1/ Loftr?aSIki'erﬁa er: pannig hannad og fré pvi gengi¢ ad bad ryri ekki brunahdlfun byggingar og studli ekki ad
13923 reykltbreidsiu vid bruna.
Handslokkvitaeki
3 Handsldkkviteeki verda i knatthdsinu og tengigangi, skulu bau vera af vidurkenndr! gerd. pau eru stadsett a
8 BILASTAD! umferdarleidum og i steerri rymurmn, Stadsetning peirra er synd & adaluppdrattum.
Reyklosun
Reyklosun dr byggingunni er um opnanlegar dyr og vid rof & dik i paki salarins pegar hitastig fer yfir 200°C.
Vidhald og eftirlit med brunavérnum
Vidhald og eftirlit brunavarna skal vera skv. Reglugerd um eigid eftirlit eigenda og forradamanna a brunavérnum |
atvinnuhdsnzedi nr. 200/1994,
s ; " : - - - ; . - Gera skal pjonustusamning um eftiriit og vidhald & brunavidvorunarkerfi.
S["r‘?_r::g:g;t?: :Kap_l_gl(irlélg;é;gvggggr. - ‘* - ““T" :_)%g}%&_;g@qpi B j T , e ) k_ o T T " ~m: Gert er rdd fyrir pjénustusamningi um vidhald og eftirlit med handsldkkvitaekjum, Otiljdésum og neydarlysingu.
T MatshlutanGmer: 10 : Utgata: 4016 272005 7 i Sambrunahztta . . o . .
Uppskipting og lysing T Stmrdir 5 j T T A D A S sambrunahaetta hefur verid metin fyrir neerfiggjandi byggingar ipréttahisid { Kaplakrika og Risann.
- po 1 bt ! o5 T 1 DeM ‘ P9 1 D19a  ptob | D1 U btz U pig T T par T iprattahisid i Kaplakrika stendur i 8,6 m fiarleegd fra Knatthisinu en loftreesiklefi sem er hiuti af Kaplakrika og er
e A | damietar T Misinetar | Ty Beaudfidler | Salarheed | Salathas Bt Neflofalr | Bintflatamdt | Reiknnala  ;  SKipta- sér brunahdlf er [ 4 m fjarleegd. EkKI er talin haetta & pvi ad bruni § Knatthdsinu nai ad kveikja { loftreesiklefanum
heed-ris mi m? sh<18 min max rammal m? m? ‘ m? ; skiptardmmais tarnmal me® eda ibr(’)ttasalnum. ‘
- i 1'.651,7?" _____ | 1!'-,213!?T1 155131 1__(“;517?_:"71618581"3 ﬁt:;lirstsa::;;est:a 4 pvi ad bruni i Knatthising valdi bruna i Knattspyrnuhdsinu Risanum i versta falli gaeti ddkur
o i B T S S y - ;  Vorki
o R t - Sja frekart greinagerd um brunahdnnun fré Verkis.
T Te T hme Y TesLT i dossgal 1 T
A ! 0101 Knatthas, Dvergur! 1.288,8; 747 8.969,229
_ A 10102 Tengigangur | 3629 ] . 3470 1218582
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Otg.Tilv.* Dags.

- 08.01.2019  Sb  iankeyrsludyr 3 S-hlid fjartagd - -
- 18.10.2018  SP  Brunamerkingar ndv. his. Batt vid byggingarl,. SE -
- 30.05.2018  SHA Sléngukefli fjarlagt

Teikn, Skyring / Breyting.

SE -
Samp.vk. Dags.

xTilvisun: OTR: Gbgafa innri ryoi, USY: Gtgifa samb. verkhaupa, OTF: dtgafa hil framleidanda,
OTB: Gtgafa f/byggingarnefnd, UTY: dtgifa verkteikningar

FH—knatthls ehf

VERKKAUP! ] EIGANDI
Knatthus
TEGUND VERKS
Kaplakriki
GATA/STADSETNING
LANDNUMER: 48001000
STABGR.: 12342
Adaluppdrattur MHL: 10
Grunnmynd, byggingalysing MKV.: 1:200 / an mkv.

og skriningartafia
Knattspyrnuhiis og
tengigangur

BLADSTERD: A1
OTGAFA DAGS:30.05.2018
STOFN DAGS: 09.01.2019
TEIKNAB: SV
YFIRFARID: SE
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