17,14

G

G=17,20

G=17,90

G=18,01

G=18,34

ALMENNT:

HGsid er fyrir 16ttan idnad/geymslur (starfssemi sem hefur ekki mengandi &hrif @ umhverfid) & einni

og tveimur hedum.
Hdsid er 7 notkunarflokki 1.
Hasid skiptist 7 22 sé&rrymi fyrir l6ttan idnad/geymslur og eitt sameiginlegt inntaksherbergi.

Vsing:

Byaggingarlysing

16 rymi eru & tveimur hedum en 6 eru 4 einni hed.

pbeim hetti.
Nedri hed hdssins er honnud samkvemt algildri hdnnun p.e med beim fravikum ad hegt s& ad gerg
breytingar &n mikils tilkostnadur (veggir snyrtinga eru gerdir Gr samlokueiningum og audvelt ad fera
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Athugasemdir
Nettoftatarmal er reiknad innan berandi veggja, veggja 4 eignarskilum og burbarsiia
Brunavarnir:
LAGNIR: Brunasamstedur TAFLA 1 ORKURAMMI
Inntsk koma inn 1 teknirymi & sudurhlid hissins. Stofnlagnir fyrir heitt vatn (Glpex lagnir) koma T Hasid er ein brunasamsteda. I',-"?-[;::‘-!E;id“: i .| Hatarmal U, A
steypta plétu 1. hedar og ad deilikistum ryma. Sterd hlssins brittd er 1904,6m2 og er hsid nytt sem geymsla og einnig er mdquleiki ad vera med |&ttan YBEIEAIIMY. | < Ysing | A(mY) [wiemER)y | WK
Stofnlagnir fyrir kalt neysluvatn (Glpex lagnir) eru stadsettar undir einangrun gélfs. idnad 7 pvi. [ byggingunni skal ekki geyma t.d brennanlegar oliur, gas o.p.h.
Stofnlagnir koma T einangrunarddrag. bak _ ___[Samiokuein, {steinall) " 1203,3 0,30 361
Neysluvatnslagnir eru &lpex lagnir er koma 7 steypt gélf. [alslalslid . ) . » » Steypticveggll 1 o e 0.0 0,40 0
Gaifhiti (20mm Pexrtr) koma 7 8ll rymi & 1, hed og eru lagnir stadsettar T gdlfsteypu 1. hedar. g‘fs;gegkg’lfﬂl'itﬂ:;ni? 'u23 brunch6lf med EI60 veggjum. bétting milli brunahdifa er gerd med brunakitti sem er klett f;‘:;‘r’tv::g”“ﬁ e i e
2 - " . . . e P o . : - : = i ingum. cuein, {ste - . ,
A teikningu er syndur mdguleiki ad koma fyrir eidh.adst. fyrir starfsmenn ef ngting rymis verdur med St)frlng géifhita er ger_a med hltaqemum og mf.’)t.orlokum sem stadsettir eru vid deilikistur ryma. Allur frégangur & r?ﬁlli brunahsifa skal gerdur samkv. kréfum bar um. Sérmyndir er sgna pennan frégang verda Sl 150 5t m/50 ein, Gofger = | 12360 5.40 294
Stélofnar koma 4 efri hed hﬁsg_nns med styringu fra framrésarlokum. lagdar inn il sampykktar. Gluggar Plast =7 i 160,0 3.00 507
Hamarkshitastig neysluvatns vid toppunarstad s& 65°C. Engar lagnir fara 7 gegnum brunahdlfandi skil. Hurdir Plast™. ~ 320,3 3,00 961
Fréarennslislagnir 7 grunni og utanhlss eru PVC plastpipur en innanhtss eru notadar PP plastpipur. Orkurammi EU-A 7324

ba til).

A efri hed hassins er ekki gert rdd fyrir adgengi hjdlastdla en audvelt er ad setja stigalyftu 7 stiga
ef porf krefur.

Gert er r&d fyrir 2 bilastedum fyrir hreyfihamlada & |68inni og ad &ll umferd um um svedid og inn 1
rymi henti peim.

Burdarvirki hlssins eru steinsteyptar undirstédur/gdlf og timburvirki (ITmtré) er kemur
Inntdk veitustofnana {smaspennulagnir) eru T teknirgmi & sudurhlid hdssins.

Svedi fyrir sorp er 8 nordurhluta |8darinnar.

Bjdrgunarsvedi og adkoma slokkvilids er um malbikad aksturssvedi sem liggur umhverfis hlsid.
Eingdngu er heimilt ad nota byggingarvdrur sem hafa hiotid stadfestingu tilnefnds adila 4 samremi
eda eru CE—merktar, samanber kafla Vil 7 mannvirkjaldgum.

Teikningarnar eru yfirfarnar af burdarvirkishtnnudi.

Berandi byggingarhiutar eru a.m.k. R60 og hedarskil samkv. R60.

Bréfarifa 7 Gtihurdum ryma skal vera minnst 25x260mm ad sterd og stadsett pannig ad fjarlegd frd
st&tt og ad nedri jadri bréfarifu sé& ekki minni en 100sm og ekki meiri en 120sm.

Hasid er skilgreint fyrir starfssemi med innihita § bilinu 10 til 18 gr&dur. Ef starfsemi T einhverju
rymi krefst herri hitastigs verdur hann einangradur sérstaklega.

OTVEGGIR:

Utveggir eru gerdir Gr 100mm (panel &ferd ad utan/innan) steinullar samlokueiningum er festast 7
limtré og sdkkulvinkil.
Litur ad utan er Ral 7024 (dokkgratt) en ad innan Ral 9002 (ljésgratt).

PAK:

Pak er klett med 160/205mm (trapiza) steinullar samlokueiningum.

Litur & pakeiningum a3 utan er Ral 7024 (dokkgratt) en ad innan Ral 9010 (hvitt).
Allar kledningar nedan & pak eru T flokki 1.

Snjégildrur koma T pak.

INNVEGGIR:
EI60 veggir milli ryma eru gerdir Gr 100mm steinullar samiokueiningum — litur Ral 9010 (hvitt).
Veggir snyrtinga eru gerdir Gr 100mm steinullar samlokueiningum — litur Ral 9010 (hvitt).

Allar kledningar veggja eru 1 flokki 1.

GOLF 1. HADAR:

Grunnplata er Gr 15sm steinsteypu og er hln einangrud ad nedan med 50mm plasteinangrun.
Sokklar einangrist ad utan med 75mm steinull sem mGrhGdad er § og mdélad T steingrum lit.
Yfirbord er stdlad og rykbundid.

MILLIGOLF:

Milliloft (RB0) eru byggd Gr timburbitum/limtré og kledd ad ofan med 22mm nétudum rakav.
spdnapldtum.

Milliloft eru einangrud med 100mm steinull er virist fést sbr. reglur par um.

Nedan & goifbita er klett med 13mm gifsplctum.

Loft yfir teknirgmi er gert samkv. REIGO.

STIGAR—HANDRID:
Stigar @ milli heda smidist Gr timbri en bakhlid stigans er kledd gifspldtum.
Handrid stiga og & efri hed eru gerd Gr timbri. Hed 1 stiga 90sm en 4 efri hed er hed 110sm.

veggi og pak.

Nidurféll koma T 8l blautrgmi (tdknad GN & teikningum).

bPaknidurfoll eru 100mm &irdr dsamt dlpakrennum.

Loftresing er almennt gerd 1 gegnum opnanlega glugga en vélkndin fyrir lokud rymi.

Framrfis heits neysluvatns fré inntaki skal takmorkud vid 60°C og hitastyrd bléndunarteki eda
hitastyrdir bléndunarlokar settir vid alla tSppunarstadi.

Frarennslislagnir 7 grunni og utanhlss eru PVC plastpipur en innanhGss eru notadar PP plastpipur.
Ein hitaveitugrind/aflestrarmelir er fyrir allt hGsid og er stadsetning mela T sameiginlegu teknirymi.
Adaltafla rafmagns og aflestrarmela er stadsett 7 sameiginlequ teknirymi en greinitdflur koma T hvert

-

sérrymi — lysing utanhlGss kemur & sérmelir sem er stadsettur 1 sameiginlegu teknirymi.

GLUGGAR, UTI/INNIHURDIR OG INNKEYRSLUHURDIR:

Gluggar og hurdir eru hvitir ad lit med ddkkgrgum &llistum.

Gluggar/Gtihurdir eru smidadir Gr plasti med tvdfotdu einangrunargleri {(gasfyllt {argon eda krypton)).

Allar Gtihurdir skulu vera med snerli ad innan og |&gpréskuldi.

Hindrunarlaus umferdarbreidd allra inngangshurda skal minnst vera 0,83m og samsvandi hindrunarlaus hed
minnst 2,07m.

Innhurdir eru Gr timbri og skal umferdarbreidd beirra vera minnst 80sm og samsvandi hed 200sm.
innkeyrsluhurdir eru dokkgrdar ad lit (8lhurdir hand— og rafmagnsopnanlegar og einangradar med PIR
einangrun).

Innkeyrsluhurdir T rymum med einni flottaleid eru med GtbGnadi pannig ad ber eru léttopnanlegar bd
rafstraumur fari af peim og nytast sem slikar fyrir fittaleid rymanna.

INNRETTINGAR:

Allar innréttingar eru smidadar Gr timbri (sprautadar).

LOD:
L&6d umhnverfis hGsid er malbikud.
Niourfoll og hallamdtun 16dar er synd & teikningu 1302,

Krafa um fjdlda bilastede samkv. skilmdlum eru 1 stedi & hverjo 50m2 4 atvinnulédum en 1 stedi 4

hverja 100m2 1 geymsluhGsnedi.

A 163nni eru 40 bilastedi (par af eru 2 stedi sérmerkt fyrir hreyfinamlada) eda alls 1 stedi pr.
57,8m2.

Regnvatni frd pokum og bilapldnum er leitt T holresakerfi Hafnarfjardarbejar dsamt frarennsli
innanh(ss.

A 3,0m breidu svedi vid austurmork 163ar komi grédursvedi samkv. gildandi skiputagi.

ANNAD:

Samkv. gildandi Adalskipulagi fyrir Hafnarfjérd er |68 hdssins innan pynningarsvedis dlversins pannig ad 1
hlsinu mega ekki vera bGdir,

Tenging rafbila skal vera mdoguleg frd hverja rymi.

Gegﬂsld tdknar skrdningu & netts sterd vidkomandi rymi.

Hasnedid er skilgreint sem atvinnuhlsnedi. Verdi starfsleyfisskyld starfsemi samkvemt 18gum um matveli nr.
93/1995 m.s.b. og/eda |6gum um hollustuhetti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.b. 17 hasnedinu ber
rekstraradila ad afla starfsleyfis Heilbrigdisnefndar Hafnarfjardar— og Képavogssvedis. Nefndin getur &skad
eftir sérteikningu af vidkomandi rymi. Mengunarvarnablnadi & fraveitu og Otblastur verdur komid fyrir 7
samremi vid &kvordun heilbrigdisnefndar.

Ef sett verdur upp koffi—- og mataradstada 7 hdsnedinu skel pad gert samkv. kréfum 7 bygg.reglugerd
dsamt pvi ad uppfylla krofur Vinnueftirlits rikisins og heilbrigdisnefndar vidkomandi svedis.

N¥jum teikningum verdur skilad inn til sampykktar er siha breytingar sem gerdar verda & hlGsnedinu.

darvirki

Brunamétstada veggja er a.m.k. RE0. Burdarvirki baks, vegzgja og millilofta er gert Gr limtré sem er Svarid en pad

er talid fullnegjandi par sem brunadlag er undir 800MJ/m? g¢&lfflatar og hGsid® minna en 2000 m2.
Brunamétstada millilofta eru R60.
Brunam&tstada burdarvirkis stiga verdur a.m.k A—R30.

Brunadlag
Brunafilag er mest BOOMJ/m? géifflatar,

Brunayvidvrunarkerfi
Einfalt brunavidvdrunarkerfi verdur 1 &llu hGsinu samkv. reglum MVS. Kerfid verdur tengt vidurkenndri vaktst®d,
Stjornstsd kerfising &samt yfirlitsmynd er stadsett 7 teknirymi hidssins.

ledningar
Utvegqir eru gerdir Gr 100mm samiokueininngum (steinull) en pak er gert Gr 180/245 samlokueiningum (steinull).
Samiokueiningarnar uppfylla B—s1,d0 flokk og eru CE vottadar. Milliveggir milli brunahélfa eru 100mm
samlokueiningar (steinuli) og eru samkv. EIB0.

-

Steinullareiningarnar eru skrifadar utan & limtrésstodir, nidur 7 gélf og upp 7 loft. Einingarnar &samt timburstodum
eru reiknadar fyrir allt ad 0,7 kN/m2 é&steymisprystingi. Allar innanhfskiedningar annara veggje verda 1 flokki 1 og

gblfefni alls stadar 7 flokki G.

Fléttaleidir

Hvergi er lengra en 20m 7 Gtgang.

Oll s&rrgmin (nema 0107/0108/0111/0112/0115/0116)} hafa 2 Gtganga p.e beint Gt & (60 fré 1, hed og Gt um
bjdrgunarop T glugga & 2, hed og nidur 7 fellistiga.

Onnur sérrymi (0107/0108/0111/0112/0115/0118) hafa eina fiSttaleid sem er leyfilegt par sem medal dypt
peirra fer ekki yfir tvofalda breidd peirra og lengd fiGttaleidar fer ekki yfir 15m.

Byggingarreglugerd: Gr. 9,5,4 (Ein fl6ttaleid fré rymi).

Ef sérstokum erfidleikum er h@d ad uppfylla krfur 1, t8lul. 1. mgr. 9.5.3. gr. um tver flsttaleidir frd

rymi, getur leyfisveitandi 1 undantekningartilvikum heimilad, ad fenginni jakvedri umsdgn slokkvilids, ad

ein flottaleid s& frd rymi eda notkunareiningu 1 notkunarflokki 1 og 2 pegar slikt hefur ekki T fér med sér
sérstaka hettu og um er @d reda [tid rymi sem etlad er fyrir takmarkadan fjslda félks. Flsttaleidin skal liggja
beint Gt & druggan stad undir beru lofti & j6rdu nidri eda ad gangi sem er sjdifstett brunahdlf og liggur 1
gagnstedar attir qd tveimur 6h&dum Gtgdngum

Sj@ nanar umsdgn frd Gudmundi Gunnarssyni brunaverkfredingl um rymi med eina flttaleid,

Reyklosun

Reyklosun er gerd i gegnum brennanlegt plast (2m2 1 hverju bili) 7 paki (polycarbonat) svo og 1 gegnum
innkeyrsluhurdir, glugga og inngangshurdir,

Slongukefli og slokkviteki

Brunaslinqur Gsamt handslkkvitekjum koma T hvert rymisnlmer @ 1. hed en & 2. hed koma eingéngu
handslékkvieki. Handsldkkvitekin skulu vera BL |&ttvatn. | teknirymi kemur 2kg kolsjra, SiSkkvitekin skulu sett upp
af vidurkenndum adilo og skal endanleg stadsetning beirra og gerd hafa hlotid sampykki eldvarnareftirlitsins.
Stadsetning slokkvitekja skel merkt med til pess gerdum skiltum af hefilegri sterd midad vid sjdnfiariegd.

OUt— og_neydarlysing

Ut— og neydarlysing verdur sett upp T &llu hdsinu skv. byggingarreglugerd og ISTEN 1838 og ISTEN 50172,

Neydarlysing samkvemt “opnum svedum” (0,5 {0x) verdur 7 silum og T stiga skal neydarlysing vera 5 |Gx.
Neydarlysing 7 teknirymi skal vera 15 i0x.

irti vidhald brun d
Sett skal upp eigid eftirlitskerfi brunavarna fyrir hasid. Eftirlitskerfid skal unnid 7 samvinnu vid slokkvilid eda
brunah8nnud. Hluti aof eigin eftirlitskerfi skal vera vidbragds— og rymingar&etiun. bjdnustusamningur verdur gerdur
um utanadkomandi eftirlit og vidhald & brunavarnarkerfum hGssins (brunavidvérunarkerfi Gsamt jodarbGnadi,
hondvirkum slékkvibGnadi, Gt— og neydariysingu).
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Sameignir sumra
Eignarhald
Skiptarimmal
Eignar+ Notkun Birt flatarmal Séreign Séreign og
hald textt mt m* sameign m?
0101 Léttur Idnadur 64,51225,452 225/452
o102 Léttur i8nadur 63,7225 452 225|452
0103 Léttur idnhadur 72,01518,685 518|885
0104 Léttur i5nadur 140,2518,685 518|685
005 Léttur inadur 103,01774,326 774,326
0106 Léttur 1dnadur 140,2 518,685 518,685
0107 Léttur l8nabur 72,0/518,685 518:685
0108 Léttur 18nadur 63,7|225,452 225(452
0109 Léttur [Snadur 64,6225,452 225[452
0110 Léttur [Snadur B2,2/329,265 329,265
9111 Léttur 16nadur 82,2/329,265 320/2685
0112 Léttur [8nadur 64,51225,452 225452
0113 Léttur [8nadur 63,71225,452 225|452
0114 Léttur [dnadur 72,0{518,685 518/685
0115 Léttur 18nadus 140,2/518,685 518,685
0116 Léttur 18nadur 108,0[780.670 780|670
0117 Lettur I&nadur 140,2518,685 518/685
0118 Léttur 18nadur 72,0/518,685 518/685
0119 Léttur [8nadur 63,7[225,452 226/452
0120 Léttur [Snadur 64,61225,452 226452
0121 Léttur 18nadur 82,21329,265 329|265
0122 Léttur 1&nadur 82,2[329,265 329|265
Alls 1.901,48.825,152 5,825,152
28 042020
Breytingatexti A:

Breytingar gerdar a kétum hiss og l6dar pannig ad losun
yfirbordvatns parfnist ekki dalingu.

Hus haekkad um 0,3m og verdur gdlfkoti 1. haefar 17,3m eftir
breytingu.

Steyptur veggur komi a lédarmdork milli Gjahellu 15 og 17 dsamt
bvi ad ganga 2,0m inn & l68armérk ad vestan - veggurinn er i

hzed 17,3.
Ladarhafar G15 og G17 munu kosta framkveemdina vid steypta

vegainn sameiginiega nema a 168armdrkunum ad vestan er hann

kostadur af l68arhafa G17.

LéGarmdork & milli Gjahellu 17 og Gjahellu 19 verda haskkud til

samraamis vid haekkad bila- og akstursplan G17.

Breyting a8 l08armorkunum er gerd i samradi vid iddarhafa G19

Vesturmérk [6dar haekkud til samreemis vid breytt bila- og

akstursplan.

Lodarmérkin skilja ad Gjahellu 17 og l68arsvaedi

RS P R o Flatarmdt | 0w | ET U AT Einangrunarp,
Bvs;lhsgf lutl , * L Lysing o (mT} wremik | wik | igrunarp
bak Samlckuein. (steinull) 1203,3 0,26 313
Steyptir veggir 0,0 0,00 0
Steypt vegg [ jard |- 0,0 0,00 0
Léttir veggir Samlakuein. (steinuil) 631,1 0,39 246
Golf 150 st. /50 ein, Golfgeishi 1236,0 0,36 298
Gluggar Plast 169,0 1,58 267
Hurdir Plast + &l/plast bil.h, 320,3 0,89 286
Rauntap IU-A 1410
TAFLA 3 TAP GEGNUM KULDABRYR
Kuldabyye -« 7 R i | lengd L | §{W/mK) | -L (W/K}
Lédréttar kuldabryr vid Gthorn 0,0 0,04 0,00
Laséttar kuldabryr vi8 plotuskit 0,0 0,83 0,00
LéOréttar kuldabryr vid dtvegg/innvege 0,0 0,56 0,00
Kuldabryr vid svalir 0,0 0,83 0,00
Kuldabryr tistigi-Utveggur 0,0 0,60 0,00
Kuldabryr vid glugga 2821 0,04 11,28
Kuldabryr vid hurdir 480,1 0,04 19,20
Sokkull undir dtvegg 176,0 0,04 4,74
Sokkull undir innvegg 43,0 0,46 19,78
Adrar 0,0 SERe LT 0,00
Kuldabryr -t 55,0

ORKURAMML { Tafla 1}

2324 |Krafa

Hafnarfjar§arbaejar og mun G17 kosta pessa framkveemd og
verdur hun gerd i samradi vid Hafnarfjardarbae,

Breyting gerd 4 skraningartoflu til samraemis vid breytta
skraningu a rymisniimerum hiissins.

AFO¥ 22
HEILBRIGDISEFTIRLIT
HAFNARFJARDAR-
G KOPAVOGSSVEDIS

“rardatorgi 5 - 210 Gardabaz (&Q
GO Jm/m‘- «

NR DAGS BREYTING

RAUNTAP GEGNUM HIUP OG BOTNPLOTU (Tafla 2) 1410 A 108.04.2020 | Breytingar gerda samanber breytingartexta A 4 teikn, 1305.
TAP GEGNUM KULDABRYR (Tafla 3) 55

Tafla 2+3 1465 |Raun B

l Er Krafa/Raun>1,07? 1,59 flagi |

C

Grein 13.2,4 ildl gluggaglerja T
Leidnitap 4 fermetra gofs pr, °C 1 0,77 I W/m? °C [rast gler
Grein 13.3.2 Opnanlegt fag

Utveggir, vegid medaltal

{ o1 | Tlag

Koélnunartdlur og nidurst. orkuitreikninga:

U-gildi paks (samloka) < 0,26 W/m’K

U-gildi atveggja
U-gildi glugga
U-gildi inngangshurda

<0,39 W/m’K

< 1,58 W/m*K

< (0,89 W/m?K

U-gildi innkeyrsluhurda < 0,89 W/m°K
U-gildi golfs 4 fytlingu < 0,36 W/m’K

Leidnitap 4 ferm. golfs.

0,77 W/m*C

Vegid medaltal (tveggja. 0,71 W/m*C
84,677 W

AfIporf,

Helstu kennitdlur:
Sja einnig skraningartdflu fyrir hasid:

Brattdflotur hOss er 1,906,4m2
BrattdrGmmdl hiss er 9,577, 7m3

{par of botn 247,2m3)
Brattafistur 1. hedar er
Brattoflstur 2. hedar er
Léd er alls 3850,0m2

Nyting 8 160 er 0,495 (leyfileg nyting er

Matshl, er Q1
Landnr. er L203412

1,236,0m2
670,4m2

Stadgr. er 1400-1-27250170

0,500).
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