10

11 12

Keelikerfi

Uk-1

UL-1

T MOTTEKID
15, MAR, 2022

fh. Byggingarfulltrians { Hafnarfiroi
AV

it

Skyringar

Tengja sal saman tvd nedstu jarnin {
sokkulveggnum allan tthringinn og ad
upplaki { tengibox.

Setja skal tvo viraldsa 4 hver samskeyti.
Steyputeinar skulu vera 12mum { pvermali.
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D Oll mal eru { em, nema annars sé getid.

Tafla og rafblinadur skal vera af
vidurkenndr gerd.

Head rofa er 110cm, had tengla er 20em,
nema annars sé getid.

Haed tengla { eldhist, badi, pvottahiisi, vs
og bilskir skal vera 110em

Malstraumur rofa skal vera 13A og tengla
16A

Péttleiki efnis { vinnu og vinnslurymum

skal vera lamark P55

Hued tengils vio rofa skal vera st sama og
rofans,

Greinar ern ekdd syndar { 6llum tilvikom ad
. i1y, en eru pa merktar vidkomandi toilu
og grein,

Virareru 1,5mm2 1 pvermal, aema annars
sé gelid.

Stadsetning rofa og tengla skal skodast {
samreemi vid innréttingarteikningar,

Oll ror { sméspennu eru 20mm,

Jardtenging
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2| Tysfaldur tenaill

Einfaldur tengill

Rofi og tengill i stimu hed ( 1100 mm )
Rofi

Samrofi

Tvdfaldur rofi
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Tengill m/neturljési

Veggljbs
Loftljos

Héatalaratengill

Simatengill

Loftnetstenqill

Hreyfiskynjuri
Tafla / melokassi

Reykskynjari

Bjalla
Handbodi

Ror upp @ nestu hed

R&r nidur 8 nestu hed
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