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i : - / = | : Kerfislysing og teekialistar :
§ t
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| : }|{ } : : & I Gr6f lysing & uppbyggingu kerfissins: \_ >
1 1
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" l 1BL37 I HSP38 l I 1.839 I : ! Loftreesikerfi 1 biénar rjmum heilsugesslunnar 1. hee6. Kerfid er loftskiptakerfi sem sér um endurngjun lofts [ rymum 1. heedar. Hitun hussins er med ofnakerfi.
: ! I Loftreesisamsteedan og stigrnbunadur hennar eru stadsett 1 nyju teeknirymi i bakryimi inn af kaffistofu. Loftreesikerfid notar 100% ferskioft til innbldsturs og er med varmaendurvinnsiuhj
A ! 1RSA ) ' sem nytir varmann (r Gtkastsloftinu til ad hita upp innblastursloftio. Hiti innblastursiofts fra loftrasikerfinu er stééugur (um 17-18°C) og stjdrmast hitinn eftir bodum frd hitanema |
X : [ innblastursstokk.
1 1
1 -
|l Reykskynjari i stokk frd : Innbigsturshiuti = Utiloft sem notad er til innblasturs er tekid inn | teeknirymi@ um bardaventil sem stadsettur er 4 paki hassins og fer sidan um hijodgildru og fra hennl yfir [ teeknirymid.
HEILSUG/AESLA A 1. HED ] brunavidvérunarkerfi hissins : taeknirgminu fer loftid um eldvarnarioku, snjégildru, inntaksloku og padan ylir i samstaedu. | samsteedunni fer loftid um loftsiu (F7) sem finsiar lofti, varmaendurvinnsiuhjél sem hitar lc
A : { me6 varma Or itsogsloftinu og keyrir eftir dlagi hverju sinni. Efiir varmaendurvinnsiu fer loftié i blasara, hitafidt sem hitar loftid [ pann hita sem &skad er eftir ad bldsid sé inn i rymin og
! ! sifan um hijéagildry Hitafidturinn feer varma fra frostlagarkerfi. Sidan fer innblastursioftid um eldvarnarioku sem er stadsett | vegy teeknirymis. Fra tekniryminu liggur
| ; TN innbiastursstokkur yfir i eldra taeknirymi sem er afiagt og tengjast par adal stokk innblasturskerfisins. Hluti innbldstursstokksins er endumnyttur og var adur notadur fyrir Utsog.
1 \ o .
E : > TN V1 Utsogshluti :  Utsogsstokkur tengist adal itsogsstokk i eldra teeknirymi sem er aflagt. Hljsagildra i Gtsogskerfinu notast afram. Fr4 tengistad liggur Gtsogsstokkurinn yfir 1 teeknirymid.
: ‘1 MERQ” 1 HG3ﬂ ITHM30” 1 HN29J 1Fv28 l 1HF14 I ; ! 1 HMﬂ r’i 8G3 ] l 1HGS - - teekniryminu fer lofti um eldvarnarloku, biadloku og badan yfir | loftreesisamstesduna, bar fer loftid um loftsiu (F7) sem finskar loftis, varmaendurvinnsluhjél sem keelir loftié b.e. nytir
1 ! varmann (r pvi pegar parf er a pvi. Eftir varmaendurvinnsiuhjélid fer loftié um itsogsbldsara og eldvarnarloku sem er i vegg teeknirymis. | pakryminu fer dtkastsfoftid sidan um
| |
: : hljédgildur og padan i kastventil sem stadisettur er 4 paki hissins.
i (o] k
oo I a o ' l Teekjalisti:
-~ ) | ey : bz ) s} e}
v : I ) ] : 11 Inntaksventil : BarSaventill 1050x1050mm # paki hissins (sjd sértelkningu).
s l : ' ! l 1MER2 Métorstyrd eldvarnar- og reykloka E1 S 60 med tvistobumoter og gormdrifi. CE vottud. Eld- og reykhindrun a mili teeknirymis og pakrymis. Stadseft i inntaksstokk.
Al boeeem H ! : Tengd profunarsto® 1PST49.
! | 5 5 ! r_—l__J 16G3  Snjogildra - Steekkun eg vatnshindrun i boinj inntaksstokks og @32 frarennsli | 8ryggisponnu {sfd teikningar).
N : ,,)\ /(\\ _______________ A 1HM4  Hitamelir - Aflestrarmaelir [ loftstokk. Synir hita Gtifofts.  Meelisvid -20 til +d40°C.
A ! | ! Y 1MG5  Hljodgildra - Hljédempun & milli innblastursblasara og loftinntaks {sja teikningu).
1MER57 V 1 | | | ] I 1BMS  Biadlokumétor : Tvistééumétor med gormdrifi. Stjérnar biadloku 1BL7.
! ' 1LN11 1HR12 ! \ 1BL7  Biadioka (inntaksloka) | pétieikafiolid 3 samkv. DS428. Stjérnast af bladlokumdtor 1BM2. Lokast vi6 stadvun kerfis og frostitieysingu.
] L o e — - -
i : 1 : 1VN24 ' 1LS8  loftsfa: Finsiun innbldsturslofts, F7 pokasia. (er hiuti af bunadi loftreesisamsteetu).
@ ----------- il ! 8 | 1PST49 i 1HN®  Hitanemi: Nemur hita utilofts sem kemur § loftreesisamsteedu (hiuti af bunadi loftreesisamstesdu).
[ | X;; : 1C)P51 | 11810 Innblastursblasari : Beintengdur hradastyranlegur innblastursblasari, Afkgstum blasarans er stjrnad eftir bodum fra hradastilli 1HR12 (hiuti af bunadi
BARNA SALFRADINGUR ; : ) loftreesisamsteedu).
x ) 3= y——— — — —— | T - 1LN11  Loftmagnsnemi : Nemur og synir magn innblasturslofts fra samsteedu (hiuti af banadi ioftreesisamstazdu).
FULLORDI N?z SA!'_FRIED|NGUR : 1§7 : T ' A 1HR12 Hradabreytir : Stjdrnar afkdstum innblastursblasara 11610 og gefur moéguleika a ad keyra blasarann & mismunandi afkdsturn. Er hluti af binadi loftreesisamsteedu.
LJOSMOBIR ' N ) v o P : Stilling 4 meiri hraga = 1.140 Vs og 400 V/s 4 minnihrada.
: P h : v Brunavidvérunarkerfi hussins | 1HF14 Hitaflstur : Hitar innblastursloftio [ pann hita sem dskaé er eftir fyrir loftreast rymi. Afkdstum hitaflatarins er stjornad af métorioka 1ML20. Feer varma fré frostlagarkerfi.
A LJOSMOBIR = ! . ‘ ! Afkdst: Loftmagn 2.000 Us. Hitun lofts fra samstaedu midad vié -20°G dtihita 1 22°C . Steers um 1300x700mm. Hémarks viondm | lofipersnicid = 40 Pa.
| - S SRR AR R ke r-- -1 ! Frostlagar blanda a® og fra hitafleti : 70/25°C. Afkgst 35 kW sem midst vid 7°C eftir varmaendurvinnsiu.
| X ! ! ! 1bK15 bensluker. Tekur 4 méti mimmalsbreytingum sem verdur i frostlagarhringras vegna hitabreytinga. Er hluti af pipukerfi. Steer6 6 Hfr.
/_%3 : : : : 1FK16  For6aker fyrir frostlagarbléndu (33% Glycal} sem notadur er i hringrasarkeft fyrir hitaflét 1HF14. Vandadur plastbrist (um 20 itr.). Merkja skal 4 brdsann
' : 5 L | "Adeins 33% Glyco! blanda ",
! — ! 188150 X - 1FT54 ' b4 skal einnig merkja skilmerkilega hvada frostldgur hefur verid notadur i kerfi6. Nota skal Fernox Alpi - 11 frostiég [ hringrasarkerfid. Er hiuti af pipulégnum.
SKRIFSTOFA . 8 1PKA5 . ! ; {HD17 Handdela. Til afylingar frostiagarbiondu fyrir hringrasarkerfi fyrir hitaflot 1HF14. Er hiuti pipulgn.
: - : L- - 1FT55 : 1D/E18 Hringrasardaela. Er hluti af vikvavammaendurvinnsiu og bunadi loftreesisamsteedu.  Sérum ad hringrdsa vokva & milli varmaskiptis 1V519 og hitaflatar 1HF14.
= 1 1 2 <] : ! Deslan stédvast vid frostitleysingu og vid stédvun kerfisins, Hradi deelu skal vera stillaniegur meé a.m.k. premur hradastillingum. Deelan gengur & einurm hrada og er
: 4 - | i A alltaf i gangi pegar kerfid er i gangi. Afkdst daelu = 0,14 I/s. Aeetiad prystifali | pipum og hitafleti (@n prystifalls | plotuvarmaskipt) = 15 til 20 kPa (endurskodist eftir vali teekja;
' —‘{>Er""— ' | 1IWS19  Plstuvarmaskiptic sem sér um flutning varma fra framras hitaveitu yfir i frostlagarhringrés sem fiytur varmann yfir i hitafiét 1HF14. Er hiuti af pipukerfi. Afkdst um
) 220 220 : ! 28 kW. Heit hii¢s = 75/35°, koid hiié = 70/30 °C.
! | L 1ML20  Métorioki: Fidisté6uloki sem stiémar afkéstum frostlagarkerfis og pbar med afkdstum hitaflatar 1HF14.  Vinnur eftir boSum fra hitanema tHN28 um stjérnstéd 185T49.
------------------ 9 =~ ! ! : Fer i lokada stoBu vi8 stéévun kerfis og fullopnast vi8 frostitleysingu. Kv gildi métorioka = Skodist eftir uppiysingar & stadnum.
! | 1 9 i I 1FV21  Frostvim | vokvards., Nemur hita bakrdsarvatns hitaveitu sem kemur fra plétuvarmaskipti 1vS19. Ef frostvérnin nemur hita undir stilimarki verdur frostitleysing
o Ny SN—~34a e g A, LI a 1
' ARV vnzs|
! : | [ 1VN26 ; Vié frostutleysingu & eftirfarandi ad gerast :
i 4 ]
e : Framrds O : | ,
| : hitaveitu ! H ! 1. Blasarar 1iB10 og 10B42 sto6vast.
: I A R et L 2. Hringrasardeela 1DA18 a frostlagarkerfi stédvast.
) I ! 1
L m - ' Bakris ' ! X 3. Bladlokur 1BL7 og 1BL37 lokast.
BLO DTAKA : hitaveitu ! 1 ! 4. Motorlok! 1ML20 & framre?s hltav_eltu' Ioka_st. . o
) 6 | 1 5. Segulloki 15L22 lokar fyrir framds hitaveitu ad plétuvarmaskipti 1VS19.
! ) R [ 1VN27 ! 8. Segulloki 1SL23 lokar fyrir bakrés hitaveitu fra plotuvarmaskipti 1V519.
. Y ¢ FROSTLAGARKERA L [T i ) ! 7. Advorun um frostatleysingu kemur i stiérnpanil [oftreesisamstasou.
: 1 | ! 8. Advérun | formi ljoss og hljdds kemur | flartdfu 1 kaffistofu vi6 hlié teeknirymis og { skap & gangi 1. heedar. <
- | 820 N | 4
—————————————————— ! ; . . e - . . . .
O ' : ) 15L22  Segulleki 820 : Oryggistoki 4 framras hitaveitu sem lokar fyrir vatnsrennsll inn & plétuvamaskipti 1V519 pegar slokkt er 4 kerfinu, vi$ bo6 fra vatnsnemum og
: ! : ' vid frostatieysingu.
1 I ! ! 18L23  Segulloki @20: Oryggisloki & bakras hitaveitu sem lokar fyrir vatnsrennsli fra plotuvarmaskipti 1V519 pegar slékkt er & kerfinu vid bod fra vatnsnemum og
: I: s 1 vi& frostatleysingu. .
: : ! ' 1YN24  Vatnsnemi | dryggisponnu sem er undir snjogildru 18G3. Stodvar ketfid ef hann nemur vatn | pénnunni stadsettur naleegt midju ponnunnar.
) 1 I : 1WN25  Vatnsnemi [ dryggisponnu sem er undir plstuvarmaskipti og l6gnum sem tengjast honum.  Stadsettur um 20mm frd botni pénnunnar.
T e b T eSS . ) 1VN26  Vatnsnemi @ golfi teeknirymis.
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ - 1YN27  Vatnsnemi & golfl tasknirymis.
1FV28  Frostvérn i loftpversnidi (medaltalsnemi). Nemur hita innblastursloftsins eftir hitafiat 1HF14 og framkvaemir frostitieysingu ef hitinn fer undir stiltimark (5°C).
Vié frostitleysingu gerist ndkveemlega pad sama og vid dtleysingu frostvarnar 1FV21 og yst er hér ad framan.
Frostlagarkerfi 1HN2G  Styrandi hitanemi | innblastursstokk sem stjémar afkstum hitafiatar 1HF14 med bl a6 sljéma métorloka 1ML20.
1HM30 Hitameelir ; Aflestrarmeglir i lofistokl. Synir hita innblastursioftsing eftir hitaflot 1HF14 p.e. eins og pad fer yfir | rymin. Maelisvid G til 60°C.
1HG31 Hljédgildra sem dempar hljoé frd innblastursblasara 11810 yfir | loftreest rymi.
" 1MER32 Motorstyrd eldvamar- og reykloka EI S 60 med pvistoBumétor og gormdrifi. CE vottud. Eld- og reykhindrun & milli taeknirymis og pakrymis, Stadsett ] innblastursstokk,
10P52 Tengd profunarsted 1PST49.
1MER33 Métorstyrd eldvamar- og reykloka Ef S 60 med tvistééumétor og gormdrifi. CE vottud. Eld- og reykhindrun & milli feeknirymis og pakrymis. Stadsett i (tsogsstokk.
Tengd profunarstod 1PST49.
1HG34 Hljobgildra sem er til stadar. Dempar hijéé fra ttsogsblasara 10B42 yfir { loftreest ryml.
1HM35 Hitameelir - Aflestrarmeelir | Gtsogsstokk fra rgmum. Synir hita loftsins ddur en paé fer um vammaendurvinnsiuhjol 1VH41, Maelisvié 0 til 60°C.
1BM36 Bladlokumétor : Tyistodumétor med gormdrifi. Stjornar bladloku 1BL3T.
1BL37 Bladloka (1 Glsogi) | péttieikaflokki 3 samky, DS5428. Stiérnast af btadlokumétor 1BM36. Lokast vi6 stadvun ketfis og frostitleysingu.
18P38  Stillispjald fyrir jafnveegisstillingu samstedu (hiuti af bunadi loftraesisamsteedu).
. » 1L839 Lofisia: Finsiun Gtsogslofts fyrir varmaendurvinnsiuhjol 1VH41. F7 pokasia. Er hluti af binadi lofreesisamsteedu.
Almennar skyringar Matorstyrdar eldvarnar- og reyklokur - Skyringar ; 1HN40 Hitanemi sem nemur hita ttsogslofts fra rymum &dur en pad fer um varmaendurvinnsiuhjol 1VH41. Er hluti af binagi lofirasisamsteedu.
- 1VH4%1 Varmaendurvinnsluhjol sem vinnur varma tr Otsogslofting ti hitunar innblastursloftsing 4n pess ad blanda loftinu saman. Ganghradi eftir dlagi.
Framkvzemd felur | sér a8 fjarieegja niverandi loftreesisamstedur | teeknirymi sem er | noré-vesturhiuta pakrymis ( verdur aitengd og afigd ) og setja upp nyjar ioftressisamsteedu med Lokumar sem koma | kerfié skulu uppfylla kedfur sem EIS60 bruna- og reyklokur. Lokurnar skulu vera CE vottadar. 10B42 Utsogsbidsari : Beintengdur hradastyranlegur Gtsogsblasarl. Afkdstum blasarans er slj5rna6 eftir bodum frd hradastili THR44.
varmaendurvinnsiu § nyju teeknirymi T nor-austurhiuta pakrymis. Loftstokka frd nymi samsteedu skal tengja vié eldri loftstokka {i gamia teekniryminu). Adeins ein breyting gerd a 1LN43 Loftmagnsnemi: Nemur og s§nir magn Utsogslofis fré samsteeu. Er hlutt af bunadi lofireesisamstaedu.
dreifilsgnum b.e. Idgn | einn innbiastursdreifara feerd Gt fyrir nyja teeknirymid. Nyt leftinntak og loftitkast kemur fyrir nyju samsteeuna. Hiuti loftstokka endurnytiur og eldri Gtkastsstokk i kerfinu eru sambygg@ar eldvarnar- og reykiokur (MER). Allar lokurnar eru métordrifnar. Métorar lokanna skulu vera gormdrifnir 24V 1HR44. HraGabreytir : Stjorar afkostum Glsogsblasara 1UB42 og gefur méguleika 4 ad keyra bidsarann a mismunandi afikdstum. Er hiuti af binadi loftressisamsteedu.
breytt | inntaksstokk. tistédumotorar med endastoppsrofum sem nema stddu lokanna T badum endastdbum. Lokurnar skulu kema med métor og stilltar frd Stilling & meiri hrada = 1,140 s og 400 s & minnihrada.
Frostlagarkerfi sem tengist eldri hitafleti (kerfi 1) sem verdur aflagéur en hann pjonar einnig samsteouhitafleti og eftirhitafidtum kerfis 2 og skal taka nidur pipur sem tengjast hitafletinum framleicanda. Eldvamarlolur skl uppfyla somu lastur um brunamétstcd og vickomancl hitshiuti sem hann ferf gegnum. 1HG45 Hijobgildra sem dempar hijod fra Otsogsbldsara 10UB42 yfir | Utkastsventil.
. A N N _ A . . L . . Lo N L. . . . 1HM46 Hitamaelir : Afestrarmaelir | loftstokk. S¥nir hita Gtkastslofis eftir varmaendurvinnsluhjd! 1VH41. Maelisvid 0 il 60°C.
sem 4 ad fiarleegja og blinda l6gnina sem neest frostlagarkerfinu. Nyt frostlagarkerf verdu seft upp fyrir nyiu loftraesisamsteeduna i nyja teekniryminu. tgk:i?;?; :tl](:l;:aj%fé?gﬁ?;;:g:ihilﬁg:siﬂltigl';?é;uvr:};:ls?;%?ngafrygl%irtg'r:g::?;:g?btg?r{in;glzuljgagfé‘r)f:?gsg:lizz[:r]mhgg-hana Mitad skal vi6 ad profa 1MERA7 Motorstyrd eidvamar- og reykioka E| S 60 med tvistdéumotor og gormdiifi. CE vottud. Eld- og reykhindrun & milli tesknirymis og pakrymis. Stadsett | ttkastsstokk.
Vi6 framkvaemd versur ad gaeta pess aé peir hiutir sem flarleegdir eru og ngjir hiutir sem purfa a8 kamast | teekni- og palerymié séu eldd | steerri einingum en pad ad peir komist inn um hurdir. hverja einstaka loku (ekki T hdpum). 10vas gf;agst: prof;;ga-\rsé:ol: PSJ:‘;'&I. 4 paki hussi 5 sérteikningu
Nyja loftrmsisamsteedu verdur ad taka inn § hiutum og taka getur purft bluti [ sundur. Pa parf elnnig ad taka I sundur hluti ir gémiu samstadunni sem verdur flarizegd il ad koma beim rastsventlt . stventl’ ! i hissins (sja sertel o gu)- L . .. . o . R .
hlutum G . . . . N . . . . 1PST49 Profunarstad fyrir motorstyrdar eldvarnar- og reyklokur. Profar lokurnar einu sinni viku og stédvar kerfié og gefur fra sér advérun ef bilanir koma fram i einhverri lokunni.
utum at. Gt umhverfis eldvarnariokur skulu vera pad stér ad eldvarnarfagangur verdi fulingegjandi. Adur en got eru tekin skulu pau yfirfarin af fulltria Lokurnar eru tengdar vid stodina i einum hép
verkkaupa. . et p . - o . - . . L .
Hiar og boln inntaksstokis skul vera vansbéti ra inntaksventi a8 lofressisamsta=0u. | botn inntakestokicsins { teskniryminu skl Hiut botns nd adeins nidus fyir neri brin loftstold og ‘ el gt"”"ﬁ"gﬁn:t“’\;”?’ o stomtzkan i'°:t:??";e’ﬁ?'fl'.su°3.b”“?§' ol forgst Evi‘nf;;:q'f‘;sigft“f‘f: 'zﬂ’fsg‘:;'l‘fta’d“'
har skal koma fyrir snjégitdru {vatnspéttur botn me® e32mm frdrennsii yfir | dryggisponnu}. b4 skal koma fyrir hindrun nedst [ inntaksstokk samsteedumegin vid snjégildru. Vié allar fokur komi bjénustulogur. Pjénustuligur skulu vera opnanlegar an notkunar verkfeera og skulu vera pannig stadsettar og pad storar ad - Oryggispanna. Vainshétt panna ur heftsinkhucdudu stall un I snjogidru 15553, Va ! engdur | pennuna. . o
audvelt sé& aé komast ad peim til piénustu og vidhalds.  Pjénustul(gur skulu ekkl ryra varma-, reyk- og brunamétstadu viskomandi kerfishiuta. 10p52 O.ryggnfypanna. Valtnspétt panna Ur heitsinkhadudu stali undp: plotuvarm§s@pt: 1Vvs19 og l16gnum sem ter]gjlast hongm. Vatn-snemu 1VN25 te_ngdur i ponnuna.
Verkiaki skal taka mél & stadnum aur en smidi hefst, Oll uppgefin stokkamat eru utanmal. Ol einangrun sem kemur innan i loftsokia skal kleeda af me6 gataplotum. Verktaki skal ba skal pess einnig geett a8 a8 g8 adkoma sé ad bidnustuligum.  Meria skal adkomuieid ad lokunum. 12\/‘23 g!uva::! : Eemur vidnam g :OﬂS!U 1'-229 og gefur fra sér advdrun ef viénamio fer yiir 'ojtll_ihmark vegna dhreininda (fjgévar el k*:rrgo)-EErh lhlqtl ?L lgungfi; loﬂrae?lsam?tﬂgéu
merkia fyrir Gliurm gétum sem parf a6 taka | veggi. Alla loftstokka | teeknirgmi sem tengjast lofireesisamstaedu ekal slita fra henni med mjdidengjum. Ol mjiktengi skal kizeta ad utanver8u . . 1F¥53 F;:;:ﬂ;‘i k:f?sl:;:f; 3mhae%“§:o1:angggs?e::ﬁ‘;::uzz 1?332;? ﬁﬂ;g;:ggﬁrtggﬁlr:?:;:n;?ﬂga Gtreiinda (stodvar okid kerfc). Er it af binadt elssisametat
med 50mm steinull og med vndudum hlifdardik sem neer a.m.k. 150mm at fyrir mjdktengin. Ot uppheng 1 tesknirymi skulu vera med fitringsdempun og undirstédur samstadanna skulu Fragangur med eldvarnar- og reykiokum: {FT55  FjartaBa f skdp & 1. heets e qangliési, bila!naiiési s[uijési i H bgjafa og stodvun hijsémerks, :
hvila & titringsdempandi undirlagi (10 mm vélaundirieggl ar korki ea samevarandi). Setja skal bunadinn pannig upp ad vidhald og pjénusta verdi med allra besta méti. Blikverktaki skal sj um og ber abyrgs 4 fullneegjandi fragangi med eldvamarlokum og 66rum eldvarnarfrdgangi. Adlur eldvamarfragangur skal vera 1MERS56 I\Sﬁggrstt\;(riq el%\lf'ar?ar- :tagk:(eyi(rlokadEIS.%) me?_tgl:;&?;r:;étor og gormdrifi. CE vottud. Eld- og reykhindrun a milli rgma fyrir sdlfrazdinga og fjosmeedur og pakrymis.
: P NP, - ¢ btk ; ; ; i : | sinni eftir fyrirskrift framleidanda vikomandi eldvarnarioku og @ bann hatt sem hann hefur fengio vottun fyrir. Allur eldvarnarfragangur skal sett | innblastursstokk. tengd profunarstd .
Ve'nc‘gakl s-l-; al stali'_a Inn magn henf!ar' |nnblastu1:s’og Litsogs ngkv?"mt uppge fnu Io!ftmagm 4 teikningum.  Ekki veréa gerdar neinar breytingar 4 stikingy kerfis. P4 skal verkdaki einnig mezla v i fra M itk gab i } i e b4 5 gand Jgi 1MERS57 Métorstyré eldvamar- og reykloka EIS 60 med tvistéSumdtor og gormdrifi. CE vottud, Eld- og reykhindrun & milli ryma fyrir salfree8inga og ljgsmaedur og pakrymis.
brysting 1 8llum 16gnum sem liggja dt fra teeknirymum og skila peim upplysingum til verkkaupa. framnkyeemdur af adilum sem hafa vottun fra Mannvirkjastofnun. Setja skal merkingar vio allan eldvarnarfragang par sem fram koma upplysingar - T
um brunabéttingu, nafn pess adita sem sér um péttingar og brunamétstadubéttingar. béttingar skulu vera | samreemi vid brunamétstdou MERSS r?ﬂt?tdsetﬁ’ |6utT§gsstokk. Te”%‘ li’(féfe'-llgaggoo 16Pt3T’?90 6t i GE vottus, Eld binclrun & mill skifetofu og bISAIOK o
; ; varnar- og reyklo r . ud, - u Bku o .
G686 abkoma skal vera af stillilokum, brunafokum og fl. sem parfnast eftirlits og vidhalds. Verktaki skal framkvesma mdltskur & staBnoum adur en smidi hefst. Allir kantadir loftstokkar skulu vikomandi eldvamarloku. S&g;segz i:nblésr?uar;sct’c?kk yTen:d préfun:::tﬁ 5 115 F?S%T; or og gormdrit ve og reykhindrun 2 mill skrisiol 09 g pakryimis
yera [ 500 Pa brystiflokki (sja pykktatofiur). Setja skal upphengi eda undirstédur 4 allar greinar og skal flarlaegd & milli upphengja og undirstada aldrei fara yfir 2 metra. 1MERS59 Métorstyrd eldvamar- og réykloka EL'S 60 med tvlstﬁdumlétor og gormdrifi. CE vottu. Eld- og reykhindrun 4 milli skrifstofu 0g bi66toku og pakrymis.
bar sem gﬁ?ultengi eru sett 4 sivalar lagnir eda sivalar lagnir tengdar inh & kantada stokka er [6y8 mikil ahersia & pad ad raningur sdtultengis eda stits & kantadan stokk haldi sér alveg i Stadsett | ttsogsstokk. Tengd préfunarstss 1PSTA9.
lofipversnidinu. . o o SLHE  Eftirhitafibtur fyrir skrifstofu @ 1. hae® - Tengdur vi6 foka6 hringrdsarkerfi (frostigarkerfi) loftrasikerfis 2.
. . . | med bei l i g . Hii66 ndi ekki a6 berast & mili 1y 5 loftetokk tokkar nal ekki a6 figaia a0 Lofreesisamstasa varmaendurvinnsluhjli, stigrntaekjum og slium stidrbinadi : Frostiagarkerfi - Skyringar 4 teekjum : JMLE6  Motorioki sem stiérnar afkdstum hitafiatar 2LHE. Er | hringrasariégn kerfis 2.
D?r sem loftstokkar ganga i gegnum veggi skal bétta vel med peim (ull og péttiefrl) bannig a8 hljé8 nai ekki ad berast & milli ryma med loftstokkum og stokkar nai & ki ad liggja a ) ' o » ) 2HN10 Herbergishitastillir | skrifstofu, Stjérar afkostum hitaffatar 2LHE med pvi ad stjéra métorloia 2ML6 {foftraesikerfi 2).
hishlutum. Innblasurshiuti :  Loftmagn = 1.800 Ifs - prystifall [ innblasturshiuta = 250 Pa - prystifall [ inntakshluta = 120 Pa, 1. Pjénustuloki JLH7  Efirhitafibtur fyrir bidatoku & 1. heed - Tengdur vié lokad hringrasarkerfi {frostigarkerfi) loftreesikerfis 2.
. . . - o N . . . . . . . . . Utsogshiuti : Loftmagn = 2.000 I/s - brystifall § Glsogshluta = 120 Pa - brystifall i Gtkastshiuta = 100 Pa. 2. Orygyisloki oML7  Motorloki sem stiérnar afktstum hitaflatar 2LH7. Er | hringrasariégn kerfis 2.
M"rk"’;(s.ka' Ol teeki meo tezkjanamerum sem ’“:"‘a fram a;e!z”"‘,g.”rg_ %9 ?‘ia.‘sm.“'“?‘ f teekmirymi (Loftinntak, (tkast, innbldstur og Utsog). Verktaki skat setja tykhlifar fyrir alla loftstokka 3. Union SHN11  Herbergishitastilir | blobtoku, Stormar afksstum hitaflatar 2LHE med byi ad stjoma métorioka 2ML6 (lofirsikerfi 2).
sem ekki er veri6 ad vinna vid og koma pannig [ veg fyrir a8 Shreinindi berist inn T pa. Otikiti = -20°C.  Hiti lofts eftir eftithitafiét = 22°C (frostiagarkerf). SFPv mi6ad vié hreinar loftsiur innan vie 2,0 KW(m3/s) 4. Prystimeelir (aflestrar)
5. Hitameelir (aflestrar) 1RSA  Reykskynjari : Reykskynjari frd brunavidvérunarkerfi hissins stadsetiur | adal innblastursstokk eftir loftreesisamstaedu. (ekki hluti af banid loftraesikerfis).
Hénnunarvidmia ; 6. Loiftskilja 1RSB  Reykskynjari : Reykskynjari fra brunavidvirunarkerfi hdssins stadsettur { adal Utkastsstokk aftan vié ttsogshiasara. (ekki hiuti af banid loftreesikerfis).
Heild : 7.  Strengloki
A innblastursstokk 80 dB(A) 8. Loftteeming
AS loftinntaki 66 dB(A) g. Einstreymisloki : 2, \
A8 itsogsstoltk 67 dB(A) ARITUN ADALHONNUDAR : Egil Gudmundsson 7 7 |
Ab dtkastsstokk 81 dB(A) K 270159-4860 # J
Umhvervishavadi 60 dB(A)
I3 . 's ™
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