
1.    RENNILOKI
2.    SÍA
3.    EINSTREYMISLOKI
4.    STILLIHANI
5.    HITA- OG ÞRÝSTIMÆLIR
6.    ÞRÝSTIMÆLIR
7.    HITASTILLIR (t.d DANFOSS MTCV)
8.   DÆLA - UPPBLÖNDUN

Afköst min 4,5 L/s, ▲P 150 kPa
11.  DÆLA

-Sírennsli heitt neysluvatn
10.  HITAMÆLIR
11.  DÆLA - SÍRENNSLI HEITT NEYSLUVATN
12.  VARMASKIPTIR NEYSLUVATNS -

AFKÖST 160kW - HÁMARKSHITASTIG 65°C
13.  HITASTÝRÐUR LOKI (t.d DANFOSS AVTB)
14.  MÓTORSTÝRÐUR LOKI
15.  DÆLA, AFKÖST min 0.5 L/s
18.  DÆLA, SNJÓBRÆÐSLA 

Afköst min 1 L/s
19.  YFIRÞRÝSTINGSVÖRN
20.  ÞRÝSTIJAFNARI (t.d DANFOSS AVP)
21.  MÓTÞRÝSTIJAFNARI (t.d DANFOSS AVP)
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Járnagrind í gólfplötu

Kalt neysluvatn, rör í rör

100mm plasteinangrun

"Rör-í-Rör" ofnalögn

Heitt neysluvatn, rör í rör

Ídráttarrör

LAGNIR Í BOTNPLÖTU
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20-50mm sandlag
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ÞJÖPPUÐ OG SLÉTTUÐ GRÚS
(STEINAR TÍNDIR ÚR YFIRBORÐI)

250
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0 MALBIK

SANDUR

ÞJÖPPUÐ OG SLÉTTUÐ GRÚS
(STEINAR TÍNDIR ÚR YFIRBORÐI)

SNJÓBRÆÐSLA 1:5

Gólfhitaslaufur skal almennt leggja eins og mynd sýnir Snjóbræðsluslaufur skal almennt leggja eins og mynd sýnir

Hákon Örn Ómarsson
Kt. 300577-3189
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Skrá:

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hæðamári 6 - 201 Kópavogur Ísland

s. 899-3077 / 899-3577
Kt. 460421-0470.   nne@nne.is   www.nne.is

Hönnun:
Teiknað:
Yfirfarið:
Samþykkt:

Verknúmer:
Mælikvarði:
Dagsetning:

Teikn.nr:
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I

1:50

Áritun hönnunarstjóra:

Útgáfa / Dagsetning aðaluppdrátta:

26
.9.

20
23

 13
:19

:52

M:\AVR\22\22026 - Ásvellir 3-5\02 DESIGN\02 P - PÍPULAGNIR\Skýringar\P0_Ásvelllir3-19_Skýringar_V2.rvt

2

12
/0

8/2
2

P0-08

NG
NG 22026

21.04.2023

Neysluvatns- og hitakerfi - kerfismynd og sniðmyndir

Ásvellir 3-5
221 HAFNARFJÖRÐUR

Hús 15 - MHL 04

SJ

Guðmundur Gunnlaugsson
Kt.190554-3419

0

Útg. Dags. Lýsing Nafn
1 21.04.2023 FRUMÚTGÁFA HÖÓ
2 26.09.2023 BREYTING Á AFFALLI HITAVEITU HÖÓ
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