
HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S

MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI32.

34.

NEYSLUVATN

GÓLFHITAKERFI

SNJÓBRÆÐSLA

12.
13.

INNTAK VATNSVEITU
INNTAK HITAVEITU
BAKRÁS HITAVEITUC

B
A ÞENSLUKER. 12 LTR.

14. ÞENSLUKER 12LTR.
15.

18.

16.

RENNSLISSTEFNA

HITASTÝRÐUR LOKI AVTB20  20-60°c
ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA. 30 l/min

HEITT NEYSLUVATN
KALT NEYSLUVATNE

D

AÐ OFNUM
FRÁ OFNUMG

F

11.

TÆMING
HITAMÆLIR

ÖRYGGISLOKI 6 Bar

RENNILOKI EÐA KÚLULOKI
SÍA
VATNSMÆLIR  
EINSTREYMISLOKI

SJÁLFVIRK LOFTTÆMING

ÞRÝSTIMÆLIR

8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

10.
9.

SJÁLFVIRK ÁFYLLING

VARMASKIPTIR GÓLHITAKERFIS Afköst 10.kW ¸Pmax 25 KPa

19.
20. HITASTÝRÐUR LOKI AVTB15   20-60°c.

21.
22.

VARMASKIPTIR SNJÓBRÆÐSLU. 13 kW.

17.
AÐ SNJÓBRÆÐSLU
FRÁ SNJÓBRÆÐSLUI

H

HITASTÝRÐUR LOKI AVTB15  0-30°c

ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA. 18 l/min

VARMASKIPTIR NEYSLUVATNSKERFIS Afköst 160 kW ¸Pmax 25 KPa
HITA- OG ÞRÝSTISTÝRÐUR LOKI (AVTQ20)
STJÓRNLOKI FYRIR AVTQ20 LOKA

TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.31.
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SAMANLÖGÐ LENGD ÍDRÁTTARRÖRA ER 76 m

(1.5m - 1.8m FRÁ GÓLFI).

STÝRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG
SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA

HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU

STJÓRNSTÖÐ

SAMANLÖGÐ LENGD GÓLFGEISLARÖRA ER 696.

Varmaþörf.

Nr. Herbergi   Hitaþörf Rennsli dt 5°C Þrýsitall í slöngu
                                     W l/s Bar

2       Geymsla       340 0,016
3 Opið rými    550 0,026
4 Hol    780 0,037 0,25
5 þvottur    500 0,024
6 Snyrting    270 0,013
7 Hjónaherbergi 1.290 0,062 0,52
8 Herbergi    690 0,033
9 Herbergi    630 0,030
10 Snyrting    320 0,015

Samtals kjallari: 5.370 0,254

11 Hjólageymsla  1.770
12 Forstofa    640
13 Snyrting    210
14 Eldhús 2.110
15 Stofa 4.460
16 Stigahús    833
17 Herbergi    650

Samtals mið hæð:          11.770

21 Herbergi 2.450
22 Gangur    940

Samtals ris hæð: 3.390

Alls samtals:          20.530 0,254

ÁFYLING
MEÐ FROSTLÖG

33. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

STJÓRNSTÖÐ

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER GÓLFHITI Á NEÐSTU HÆÐ.  OFNAR Á
MIÐHÆÐ OG Í RISI. NOTAÐIR ERU 2 VARMASKIPTAR
MEÐ DÆLUM.  FRAMRÁSARHITI  STÝRIST AF
HITASTÝRÐUM LOKA.  FRAMRÁSARLOKAR Á
DEILIRÖRI GÓLFGEISLA STÝRAST AF
LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.
HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS HITAKERFIS.

HANDKLÆÐAOFNAR  ERU Á BAÐHERGJUM  Á NEÐSTU
HÆÐ STÝRAST AF HANDVIRKUM LOKA Í DEILIKISTU
GÓLFHITA.

ALLIR OFNAR Á MIÐ HÆÐ OG EFSTU HÆÐ ERU MEÐ
RA UR - UK 10 LOFTHITASTÝRÐUM RETURLOKA.

KALT  NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM
EN HEITT NEYSLUVATN ER UPPHITAÐ KALT VATN.
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SAMANLÖGÐ LENGD SNJÓBRÆÐSLURÖRA ER 372 m 
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23. VARMASKIPTIR OFNAKERFIS Afköst 20.kW ¸Pmax 25 KPa
24. ÁLAGSSTÝRÐ DÆLA. 15 l/min
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TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

331-B

Kerfismynd vatnslagna
Kvarði  1:20

Grunnmynd hitalagna
MKV: 1:50
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Frá GSN niðurfalli frá
hjólageymslunni

Ø40 lagt
niður vegg

Ø40 lagt við loft

Frá GSN niðurfalli á
hæðinni fyrir ofan

Ø110 lagt niður veggØ110 lagt niður vegg

Ø110 frá SB

Ø50 lagt
niður vegg

HP

Gat 500x300
neðst í sökkli

Gat 300x300
neðst í sökkli

Gat 300x300
neðst í sökkli

Gat 300x300
neðst í sökkli

Ø100 mm rör við loft
með rist og útsogsmótor
tengdan við ljós.

Ø100 mm rör við loft
með rist og útsogsmótor

tengdan við ljós.

Ø100 mm rör
undir stigapalli

Ø100 mm rör við loft
með rist og útsogsmótor

tengdan við ljós.

Gat 300x300
neðst í sökkli

1,400

Gat 300x300
neðst í sökkli

Gat 300x300
neðst í sökkli

500

RK 8,20

RK 8,20

Gat 300x300
neðst í sökkli

RK 8,25

90
0

Gat 300x300
1200 frá gólfi
fyrir snjóbræðslu
og vatnslagnir

1,800

Ø50 lagt
í gólfi

HEITUR
POTTUR
M.LOKI

ÚTIGEYMSLA
1.7m2

SAUNA
4.0m2

ÚTISTURTA

KALT
KAR

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

301-B

Lagnir  neðsta hæð
Grunnmynd fráveitulagna
Gataplan
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Mjósund 8   Hafnarfjörður

Grunnmynd fráveitulagna á neðstu hæð
MKV: 1:50
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GSN

HL

Ø40 lagt í plötu

GSN

HL 40
0

Ø40 lagt í plötu

VS
SB

450

400

21
5

1,380
1,680

LoftventillLoftventill
Ø110 lagt ofan á plötu

Ø110  niður  í gegnum plötu

Ø110 í gegnum plötu

Loftventill

Ø50 lagt fyrir ofan  plötu

Ø50 lagt niður í
gegnum  gólfplötu

UV

EV

Gat 500x300
 í gólfplötu

Gat 200x100
 í gólfplötu

Loftventill

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

302-B

Lagnir  miðhæð
Grunnmynd fráveitulagna
Skýringar.  Gataplan

11.03.2021 2020-27
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MKV: 1:50
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Gat 500x200
 í gólfplötu

Gat 100x200
 í gólfplötu

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

303-B

Lagnir  miðhæð
Grunnmynd fráveitulagna
Gataplan
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Grunnmynd fráveitulagna á rishæð
MKV: 1:50
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2200

Í átt að eldhúsvaski.
Rör í rör kerfi í vegg.
þaðan Mannesman ryðfrítt Ø15.

Í átt að baðherbergi
Rör í rör kerfi í vegg.
þaðan Mannesman ryðfrítt Ø15.

Deiligrind neysluvatnslagna

HL

VS

SB
BK

HL VS SB

HP

Pex rör í rör kerfi  Ø22 mm

Blöndunartæki fyrir heitan
pott. Segulrofi tengur við
hitamæli í pottinum, lokar
fyrir rennsli heits vatns við
of hátt hitastig í pottinum

Pex rör í rör kerfi  Ø22 mmPex rör í rör kerfi  Ø22 mm

Pex rör í rör
kerfi  Ø22 mm

Pex rör í rör
kerfi  Ø22 mm

SV

ÞV

Blönunartæki staðsett hér
og lagt  að sturtu.

Blönunartæki staðsett hér
og lagt  að sturtu.

Útikarni
Tvívirkur loki sem tæmir sig
þegar hann lokar.

HEITUR
POTTUR
M.LOKI

ÚTIGEYMSLA
1.7m2

SAUNA
4.0m2

ÚTISTURTA

KALT
KAR

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

311-B

Grunnmynd vatnslagna neðsta
hæð Kvarði  1:20

Grunnmynd neysluvatnslagna neðsta hæð
MKV: 1:50

11.03.2021 2020-27

Mjósund 8   Hafnarfjörður

Gauksási 41, 221 Hafnarfj .   s: 869 0880
Gísli Ágúst Guðmundsson   -   Byggingatæknifr. kt: 250860-7499

Netfang: gisligudmunds@gmail.com, 

GÁG ehf   Verk - og tækniráðgjöf 

AOK Arkitektar 26.08.20202019/12

A 18.06.2024 REYNDARTEIKNING



14
30

39
0

28
00

R

10
00

31
60

1000

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67.
Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
Neysluvatn:   Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm að  steypibaði og baðkari.

         Mannesman ryðfrítt Ø15 mm að eldhúsvaski og snyriting á miðhæð
Heitt vatn:     Pex rör í rör kerfi Ø15 og Ø20 mm að  steypibaði og baðkari.

         Mannesman ryðfrítt Ø15 mm að eldhúsvaski og snyriting á miðhæð

HL:  Handlaugar        SV:    Skolvaskur        EV:  Eldhúsvaskur
HP:  Heitur pottur      VS:  Vatnssalerni        BK:    Baðkar
SB:  Steypibað           ÞV:  Þvottavél             UV:   Uppþvottavél
UT:   Útloftun

Neysluvatn kalt

Neysluvatn heitt
Frágangur við vaska
neðsta hæð  1:20

HL VS SB

EV
 Mannesman ryðfrítt Ø15.

 Mannesman ryðfrítt Ø15.
Lagt á milli hæða

Lagt á milli hæða

R

HL

Blönunartæki staðsett hér
og lagt  að sturtu.

Vatnslagnir frá hjólageymslu
liggja í átt að lagnagrind

 Rör í rör Ø15mm, einangrað
lagt í gólfplötu

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

312-B

Grunnmynd vatnslagna miðhæð
Skýringar Kvarði  1:20

Grunnmynd neysluvatnslagna
MKV: 1:50
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Deiligrind gólfhitalagna

Gólfgeisli er  PB eða PEX rör Ø16 mm , c150 mm.
Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm
og c200 í miðju herbergi.
Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járnagrind

Gólfgeisli:

Ídráttarrör  Ø40 mm  lagt undir járnagrind
frá herbergi og að deiligrind.

Ø40 mm ídráttarrör:

Hitanemi í herbergi:

Skýringar

L=47m

L=89m

L=110m

L=51m

L=60m

L=60m

L=25m
L=127m

Ofnalagnir lagðar
á milli hæða

L=51m

Ofnalagnir

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

321-B

Grunnmynd hitalagna
neðsta hæð Kvarði  1:20

Grunnmynd hitalagna neðsta hæð
MKV: 1:50
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11a
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15d

16
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18

Ofnalagnir lagðar á
milli hæða upp í ris.

Ofnalagnir lagðar yfir hurð

Ofnalagnir lagðar yfir hurð

Ofnalagnir lagðar
yfir hurð

Ofnalagnir lagðar
upp á pall

Ofnalagnir lagðar yfir hurð
í átt að ofni í stigahúsi

Ofn staðsettur 150mm
ofan við stigapall

Ofnalagnir einangraðar á milli
kjallara og hjólageymslu.

L=60n
Heitt vatn fyrir fyrst í ofninn
og síðan í gólfið. Ofnalögn lögð efst í
plötuna. Síðast kemur svo FJVR
ofnkrani.

Heitt vatn fyrir fyrst í ofninn
og síðan í gólfið. Ofnalögn lögð efst í
plötuna. Síðast kemur svo FJVR
ofnkrani.

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

322-B

Grunnmynd hitalagna  miðhæð
Kvarði  1:20

Grunnmynd hitalagna  miðhæð
MKV: 1:50
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Ofn séður innanfrá

   STÁLOFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  

   ÞRÝSTIÞOL > 8 bar.
   STÁLÞYKKT > 1.2 mm

   GÓLFI, OG LENGD OFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGD GLUGGA.

   TÖFLU, ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SÉ 
   MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU

   MÆLA SKAL UNDIR ALLA  GLUGGA  OG  BERA  SAMAN  VIÐ 

Einbýlishús við Mjóasund 8
Ofnskrá  dt= 40°C:
Miðað er við Vor-yl ofna.

Ofn   afköst     Mesta
Nr.    wött        Hæð   lengd   breidd      Gerð       Stútar     Loki

11a   1.770      600      700      107        (22)        CB      RA-UR UK 10
11b      600      700      107       (22)        CB      RA-UR UK 10
12       316       500      500        50       (11)        AD      FJVR
13       190       Handklæðaofn         EF      RA-UR UK 10
14    2.110       500    1400      165        (33)        BC      RA-UR UK 10
15a  4.460       300    1400      107        (22)        BC      RA-UR UK 10
15b   300    1400      107        (22)        AD      RA-UR UK 10
15c   300    1200      107        (22)        AD      RA-UR UK 10
15d   300    1200      107        (22)        BC      RA-UR UK 10
16 830   400  1600       50        (11)        AD     RA-UR UK 10
17       513   600      700       50        (11) AD     FJVR
18 650   500    600     107        (22) BC     RA-UR UK 10

21a   2.450   400  1200     165        (33) BC     RA-UR UK 10
21b     400  1200     165        (33) BC     RA-UR UK 10
21a       400  1000     165        (33) AD     RA-UR UK 10

                      Skýringar:

Einangrun:                 Gluggar:           Tvöfalt gler
                                   Útveggir:           150 mm steinull
                                   Þak:                   200 mm þakull
                                   Gólf:                  150 mm steinull
Hitalagnir:                 Pípumál er utanmál plaströra í mm.
                                   Lagnarefni er 15 mm svart Mannesmann
Ofnar:                        Stútar ofna séu 10 mm (3/8").  Þegar ofnagerð
                                   hefur verið valinn skulu afköst ofna yfirfarin.  Á
                                   alla ofna komi stillité og loki samkvæmt
                                   ofnaskrá.  Allar lagnir séu í samræmi við
                                   gildandi reglugerðir og þær þrýstiprófaðar
                                   við 8 bara þrýsting.

Hitalögn tur:
Hitalögn retur:

21a

21b

Ofnalagnir lagðar á milli hæða

21c

Ofnalagnir lagðar
upp á pall frá miðhæð

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

323-B

Grunnmynd hitalagna
efsta hæð
Skýringar

Kvarði  1:20

Grunnmynd hitalagna efsta hæð
MKV: 1:50
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Gólfgeisli er  PB eða PEX rör Ø16 mm , c150 mm.
Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm
og c200 í miðju herbergi.
Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járnagrind

Gólfgeisli:

Ídráttarrör  Ø40 mm  lagt undir járnagrind
frá herbergi og að deiligrind.

Ø40 mm ídráttarrör:

Hitanemi í herbergi:

Skýringar

L=110+10m

L=51+12m

L=60+20m

L=60+20m

L= +11mL=127+8m

L= +15m

L=25+6m

Ø100 mm rör með
rist og útsogsmótor

tengdan við ljós.

Ø100 mm rör með
rist og útsogsmótor

tengdan við ljós.

Ø100 mm rör
undir stigapalli

Ø100 mm rör með
rist og útsogsmótor

tengdan við ljós.

Deiligrind gólfhitalagna

L=47m

L=89m

L=51m

TEIKNAÐ

SAMÞYKKTSKRÁARNAFN

HANNAÐ: VERKNÚMER

TEIKNING NÚMER:

DAGSETNIG

Kvarði  1:50

BR DAGS BREYTING

324-B

Grunnmynd hitalagna
neðsta hæð,  ídráttarrör
Skýringar

Kvarði  1:20

Grunnmynd hitalagna
MKV: 1:50

11.03.2021 2020-27

Mjósund 8   Hafnarfjörður

AOK Arkitektar 26.08.20202019/12

Gauksási 41, 221 Hafnarfj .   s: 869 0880
Gísli Ágúst Guðmundsson   -   Byggingatæknifr. kt: 250860-7499

Netfang: gisligudmunds@gmail.com, 

GÁG ehf   Verk - og tækniráðgjöf 

A 18.06.2024 REYNDARTEIKNING


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


		ingvarh@hafnarfjordur.is
	2024-07-18T12:57:27+0000
	Hafnarfirði
	Undirritun


		ingvarh@hafnarfjordur.is
	2024-08-07T17:13:43+0000
	Hafnarfirði
	Undirritun


		ingvarh@hafnarfjordur.is
	2024-08-23T15:09:18+0000
	Hafnarfirði
	Uppdráttur yfirfarinn og staðfestur.




