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Almennar skyringar vatnstdakerfis
Kerfid er vatnsfyllt sjGlfvirkt Gdakerfi. Allir GSastltar eru med eigin bredivari. Vid bruna/hekkandi hitastig opnist einungis beir
Udastltar er verda fyrir hitaglagi. USastatar skulu vera 15mm K—80 (SSU) (quick responce) opnun loka (bredivar) t>68°C (raud
glerkeila)
i par sem r&r fara gegnum brunahélfand veqgi skal ganga fré béttingum 7 samremi vid gerd vidkomandi brunahéifunar.
rennslispréfun
: X % . . . ¥ . . 4 ¥ ¥ ¥ ¥ . ¢ - 4 - 4 ¥ pegar Gdastatar opnast fellur brystingur 7 dreifikerfinu og vardloki opnar fyrir rennsli og vidvérunarbGnad G3akerfis.
X . . | X Odastatar k—80
Bod berist T vardstod kerfisins og eftir atvikum tengdri Sryggisb jSnustu
VatnsGdakerfid er hanad T samremi vid IST—EN 12845: 2004
To) o) 0 Kerfid er rennslishannad vatnsbéttleiki kerfisins skal vera 5Smm/m?/min (samanb. tSflu 3 T EN 12845: 2004) mesta rennsli 1080
0 0 0 0 0 &Q « & & 0 & 0 o b [/min :
2 > . & 2 8 s A x b -8 9 — & : . h :
10 Ahettufiokkur 1 bilageymslunni er OH~2 samanb. Annex A EN124845: 2004
E Hasid er 4. og 5 heda fjolbglishds med bilgeymslu T kjallara (Bilgeymslan er sér brunahdlf) Hiasid er stadsteypt og einangrad
| ‘ _ : ad utan.
- — BTlgeymslan er upphitud med gdlthita.
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Iii 80 20 ‘ Allar pTpur og tengistykki skulu vera af vidurkenndri gerd og samsted b.e. ror og tengi skulu v era fr& sama framleidanda.
w25 80 80 )s( 80 = - = ® > > » % T | | Hér er reiknad med CVPVC rérum.
% - 3% s e Vatnsbéttleiki kerfisins skal amk. 51/m? yfir 216m?
T Afkdst sbr. toflu 6 7 IST-EN 12845:2004 725|/min 1,8 bar max demand flow 1000 [ /min
1 A dlla stofna,— og greinilagnaenda og T alla l&gpunkta stofna/lagna skal setja T—stykki med lok T enda, T IGgpunktum og
1 ‘, . ; ‘ * endum stofna skal einnig setja loka.
* | ' ' 0 N Q 0 ' T ‘ 80 i Fjarlegd milli festinga skal vera kv. fyrimelum framleidanda kefisins, (CVPVC réranna) jardskjdlfta hengjur skulu vera skv
i : ~N e} N 0 : : NFPA 13
‘ 80 ~N Q N ’ Setja ska amk. eina festingu fyrir hverja samsetningu. Festingar skulu vera snitteinar sem festir verdi tryggilega 1
' - o adalburdarkerfi hassins.
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1 Kerfid skal Prystipréfad vid p>15bar 7 amk 2 kist.
, , 25 ; Adur en kerfid er tekid T notkun skal bPad skolad Gt med rennsli > 3,1 m/sec
* X . § ' x . ) 4 X B 4 B ¥ 3 : . § X i( B —< [ innkeyrslu vid Gtskolunarstdt er nidurfall er getur tekid vid préfunarrennsii.
3&25 ,
}F ¥ : Vatnsveita Hafnarfjardar hefur gert préfanir & veitukerfinu vid hasid og eru nidurstddur beirra préfana mefylgjandi sem fylgigdgn
, Adalldgn T Vesturgdtu er 8315mm PEH-100 sj& skyringarmyndir. Inntak Gdakerfis er 2110 mm logn 6had neysluvatnskerfi
[ so | 9 Q ' hdssins.
| o o) Uppsetningu kerfisins skal vera undir umsjén og & &byrgd pipulagningameistara sem er vidurkenndur af Brunamdlastofnun til
| & N o ‘ ~ |80 , uppsetningar Gdakerfa og skal hann hafa hlotid Pjsifun og vidurkenningu 7 vinnu med CVPVC efna.
9 © ‘ & N ‘ Eftirlit préfanir og umsjén kerfis skal vera skv. fyrimelum /reglum sem Brunamélastofnun setur, og framkvemist af bartilberum
W2 N _ manni er hlotid hefur til Pess vidurkenningu Brunamélastofnunar rtkisins.
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